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DIRECTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 26 de febrero de 2014

sobre la armonizacién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y
componentes de seguridad para ascensores

(refundicién)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION
EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni6n Europea y, en
particular, su articulo 114,

Vista la propuesta de la Comisiéon Europea,

Previa transmision del proyecto de acto legislativo a los Parla-
mentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Econdémico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (?),

Considerando lo siguiente:

1

La Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros relativas a
los ascensores (*), ha sido modificada de forma sustan-
cial (). Con motivo de nuevas modificaciones, conviene,
en aras de una mayor claridad, proceder a la refundicién
de dicha Directiva.

El Reglamento (CE) n® 765/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se
establecen los requisitos de acreditacién y vigilancia del
mercado relativos a la comercializaciéon de los produc-
tos (°), regula la acreditacién de los organismos de eva-
luacién de la conformidad, adopta un marco para la
vigilancia del mercado de los productos y para los con-
troles de los productos procedentes de terceros paises y
establece los principios generales del marcado CE.

La Decisién 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco comiin
para la comercializacién de los productos (%), establece
principios comunes y disposiciones de referencia aplica-
bles a toda la legislacion sectorial con el fin de establecer

() DO C 181 de 21.6.2012, p. 105.
(%) Posicion del Parlamento Europeo de 5 de febrero de 2014 (no
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publicada atin en el Diario Oficial) y Decisién del Consejo de 20 de
febrero de 2014.

) DO L 213 de 7.9.1995, p. 1.

éase el anexo XIII, parte A.

O L 218 de 13.8.2008, p. 30.
O L 218 de 13.8.2008, p. 82.
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©)

una base coherente para la elaboracion, revision o refun-
dicién de dicha legislacion. Conviene adaptar la Directiva
95/16/CE a dicha Decision.

Los ascensores a los que se aplica la presente Directiva
existen unicamente como productos acabados una vez
que han sido instalados de forma permanente en edificios
o construcciones. En consecuencia, los ascensores no se
pueden importar a la Unién y solo se introducen en el
mercado y no se comercializan posteriormente: no exis-
ten «dmportadores» ni «distribuidores» de ascensores.

La presente Directiva se aplica a aquellos componentes de
seguridad para ascensores que constituyan una novedad
en el mercado de la Unién en el momento de introdu-
cirse en el mismo, es decir, que o bien se trata de com-
ponentes de seguridad para ascensores nuevos fabricados
por un fabricante establecido en la Unién, o bien son
componentes de seguridad para ascensores, nuevos o de
segunda mano, importados de un tercer pais.

La Comision adoptd, el 8 de junio de 1995, la Recomen-
dacién 95/216/CE, sobre el8 de junio de 1995 incre-
mento de la seguridad de los ascensores existentes (7),
destinada a los Estados miembros.

La presente Directiva debe aplicarse a toda forma de
suministro, incluida la venta a distancia.

Los agentes econémicos deben ser responsables de la
conformidad de los ascensores y componentes de segu-
ridad con la presente Directiva, con arreglo a la funcién
que desempefien respectivamente en la cadena de sumi-
nistro, de modo que puedan garantizar un nivel elevado
de proteccion de la salud y la seguridad de las personas y,
en su caso, la seguridad de los bienes, y garantizar la
competencia leal dentro del mercado de la Uni6n.

Todos los agentes econémicos que intervienen en la ca-
dena de suministro y distribucién deben adoptar las me-
didas oportunas para asegurarse de que solo introducen
en el mercado ascensores y comercializan componentes
de seguridad para ascensores conformes con la presente
Directiva. Es necesario establecer un reparto claro y pro-
porcionado de las obligaciones que corresponden respec-
tivamente a cada agente econdémico en la cadena de
suministro y distribucién.

() DO L 134 de 20.6.1995, p. 37.
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(10) A fin de facilitar la comunicacién entre los agentes eco- (17) La garantia de la trazabilidad de los componentes de
némicos, las autoridades de vigilancia del mercado y los seguridad para ascensores en toda la cadena de suminis-
consumidores, los Estados miembros han de incitar a los tro contribuye a simplificar y hacer mds eficaz la vigilan-
agentes econdmicos a incluir una direccién de Internet, cia del mercado. Un sistema de trazabilidad eficiente fa-
ademds de la direccidn postal. cilita la labor de identificacién por parte de las autorida-
des de vigilancia del mercado del agente econémico res-
11) El fabricante y el instalador, que disponen de conoci- poqsable de la comercializacién de componentes de se-
" mientos porm};norizados sobr;1 el diszﬁo y el proceso gufrldad para asceni(i)res nol conformes.DAI conservar %a
e ot son b it o m Do s sl o g g Disie o
cabo el procedimiento de evaluacion de la conformidad. o g T :
Por lo taII)ltO, la evaluacién de la conformidad debe seguir fr)fflgiﬁ(;cailéiosrezizztgs (feco;?gglif;nqtgs jféiéggfgojl;};z
filendo obligacién exclusiva del fabricante o del instala- les hayan suministrado un componente de seguridad para
or. ascensores o0 a quienes ellos hayan suministrado un com-
ponente de seguridad para ascensores.
(12)  Es necesario garantizar que los componentes de seguri-
dad para ascensores procedentes de terceros paises que o o
entren en el mercado de la Unién cumplen la presente (18)  La presente Directiva debe llmltarse a estal?lecer los. -
Directiva y, en particular, que los fabricantes han llevado quisitos es.eflaales de salud y s.egurldad. A fin de facilitar
a cabo los procedimientos de evaluacion de la conformi- la evaluacién de la cgnformldad de los ascensores 'y
dad adecuados con respecto a esos componentes de se- comp(?nentes de segurldad para ascensores con dichos
guridad para ascensores. Deben, por lo tanto, establecerse requisitos es necesario establecer una presuncion de con-
disposiciones para que los importadores se aseguren de formidad para los ascensores y componentes de seguri-
que los componentes de seguridad para ascensores que dad para ascensores que estén en conformidad con las
introducen en el mercado cumplen los requisitos de la formas armongdas que se adopten con arreglo al Re-
presente Directiva y de que no introducen en el mercado glamento ,(UE) n° 1025/2012 del Parlamento Europeo y
componentes de seguridad para ascensores que no cum- ldel Consejo, de 2? de octubre de 2012, sgl?re l,a norma-
plan dichos requisitos o presenten un riesgo. Procede, 1zacion europea (1), para estal‘)llecer espec1f1ca.c1.ones tec-
asimismo, disponer que los importadores se aseguren nicas detalladas de estqs requisitos. Los requ¥51to§ esen-
de que se han llevado a cabo los procedimientos de cxale's de saluq y segurldad’de la prgsente, D1rect1va ga-
evaluacion de la conformidad y de que el marcado de rantizan el nlvelldc.e seguridad prev.1§to Unicamente i
los componentes de seguridad para ascensores y la do- adecuados .proced1m1er1t0.s d? evaluacién de la conformi-
cumentacion elaborada por los fabricantes estin disponi- dad garantizan su cumplimiento.
bles para su inspeccién por parte de las autoridades na-
cionales competentes. (19)  El Reglamento (UE) n® 1025/2012 establece un procedi-
miento de presentaciéon de objeciones sobre las normas
(13) Al introducir un componente de seguridad para ascenso- armonizadas para el supuesto de que estas normas no
res en el mercado, el importador debe indicar en €l su cumplan plenamente los requisitos de la presente Direc-
nombre, nombre comercial registrado o marca registrada tiva.
y la direccién postal de contacto. Deben establecerse
excepciones para los casos en que el tamafio o la natu- 7ad . 1 .
raleza del componente de seguridad para ascensores no (20)  Las normas armonizadas pertinentes para 1a presente Di-
o permitan. rectiva Famblen deben tener en cuenta la Convencion de
las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas
con discapacidad (?).
(14)  El distribuidor comercializa un componente de seguridad
para ascensores después de que el fabricante o el impor- i .
tador lo hayan introducido en el mercado y debe actuar (21) A fin de que los agentes econémicos puedan demostrar,
con la diligencia debida para garantizar que su manipu- y las autoridades competentes CO,mPTO,bary que los ascen-
lacién no afecte negativamente a su conformidad. sores 0 componentes de segurldgd. introducidos en el
mercado para ascensores comercializados cumplen los
requisitos esenciales de seguridad, es necesario establecer
(15)  Cualquier agente econdmico que introduzca un compo- procedimientos de evaluacién de la conformidad. La De-
nente de seguridad para ascensores en el mercado con su cision n° 768/2008/CE establece médulos de procedi-
propio nombre comercial o marca o lo modifique de mientos de evaluaciéon de la conformidad, de menos a
manera que pueda afectar al cumplimiento de la presente mds estricto, proporcionales al nivel de riesgo existente y
Directiva debe considerarse su fabricante y asumir las al nivel de seguridad requerido. Para garantizar la cohe-
obligaciones que como tal le correspondan. rencia intersectorial y evitar variantes ad hoc, conviene
que los procedimientos de evaluacion de la conformidad
(16)  Los distribuidores e importadores, al estar préximos al se elfjan entre dichos médulos.

mercado, deben participar en las tareas de vigilancia del
mercado realizadas por las autoridades nacionales, y estar
dispuestos a participar activamente facilitando a las au-
toridades competentes toda la informacién necesaria so-
bre el componente de seguridad para ascensores de que
se trate.

() DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.

(%) Aprobada mediante la Decision 2010/48/CE del Consejo, de 26 de
noviembre de 2009, relativa a la celebracion, por parte de la Co-
munidad Europea, de la Convencién de las Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas con discapacidad (DO L 23 de
27.1.2010, p. 35).
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(22)

(23)

(24)

(26)

(28)

Los instaladores o los fabricantes deben elaborar una
declaracion UE de conformidad a fin de aportar la infor-
maci6n requerida en virtud de la presente Directiva sobre
la conformidad de un ascensor o componente de segu-
ridad para ascensores con la presente Directiva u otra
legislacion pertinente de armonizacién de la Unién.

Para garantizar el acceso efectivo a la informacién con
fines de vigilancia del mercado, la informacién requerida
para identificar todos los actos de la Unién aplicables ha
de estar disponible en una tnica declaracion UE de con-
formidad. A fin de reducir la carga administrativa para
los agentes econémicos, dicha tnica declaraciéon UE de
conformidad puede consistir en un expediente com-
puesto por las correspondientes declaraciones de confor-
midad individuales.

El marcado CE, que indica la conformidad de un ascensor
o componente de seguridad para ascensores, es el resul-
tado visible de todo un proceso que comprende la eva-
luacién de la conformidad en sentido amplio. Los prin-
cipios generales que rigen el marcado CE se establecen en
el Reglamento (CE) n° 765/2008. La presente Directiva
debe establecer normas que regulen la colocacion del
marcado CE.

Los procedimientos de evaluacion de la conformidad es-
tablecidos en la presente Directiva requieren la interven-
cién de organismos de evaluacion de la conformidad, que
los Estados miembros notifican a la Comision.

La experiencia indica que los criterios establecidos en la
Directiva 95/16/CE que deben cumplir los organismos de
evaluacién de la conformidad para ser notificados a la
Comision no son suficientes para garantizar un nivel de
rendimiento uniformemente elevado de los organismos
notificados en toda la Unién. Sin embargo, es esencial
que todos los organismos notificados desempefien sus
funciones al mismo nivel y en condiciones de competen-
cia leal. Es necesario, pues, el establecimiento de requisi-
tos de obligado cumplimiento por parte de los organis-
mos de evaluacién de la conformidad que deseen ser
notificados para prestar servicios de evaluacion de la
conformidad.

Si un organismo de evaluacién de la conformidad de-
muestra que cumple los criterios establecidos en las nor-
mas armonizadas, se debe suponer que cumple los requi-
sitos correspondientes establecidos en la presente Direc-
tiva.

Para garantizar un nivel de calidad coherente en la eva-
luacién de la conformidad también es necesario estable-
cer los requisitos que deben cumplir las autoridades no-
tificantes y otros organismos que participen en la evalua-
cion, la notificacién y el seguimiento de los organismos
notificados.

El sistema establecido en la presente Directiva debe com-
plementarse con el sistema de acreditacién previsto en el
Reglamento (CE) n® 765/2008. Puesto que la acreditacion
es un medio esencial para verificar la competencia de los
organismos de evaluacién de la conformidad, debe fo-
mentarse su uso también a efectos de notificacion.

(30)

(31)

(33)

(34)

(35)

Una acreditacion transparente, con arreglo al Reglamento
(CE) n°®765/2008, que garantice el nivel de confianza
necesario en los certificados de conformidad, debe ser
considerada por las autoridades publicas nacionales de
toda la Unién la forma mds adecuada de demostrar la
competencia técnica de dichos organismos de evaluacion.
No obstante, las autoridades nacionales pueden conside-
rar que poseen los medios adecuados para llevar a cabo
esta evaluacion por si mismas. En tales casos, con el fin
de velar por el nivel apropiado de credibilidad de la
evaluacién efectuada por otras autoridades nacionales,
las autoridades nacionales deben proporcionar a la Co-
misiéon y a los demds Estados miembros las pruebas
documentales necesarias de que los organismos de eva-
luacién de la conformidad evaluados satisfacen los requi-
sitos normativos pertinentes.

Es frecuente que los organismos de evaluacion de la
conformidad subcontraten parte de las actividades rela-
cionadas con la evaluacién de la conformidad o que
recurran a una filial. Con el fin de salvaguardar el nivel
de proteccion que se exige para introducir ascensores y
componentes de seguridad para ascensores en el mercado
de la Unidn, es fundamental que los subcontratistas y las
filiales que vayan a realizar tareas de evaluacién de la
conformidad cumplan los mismos requisitos que los or-
ganismos notificados. Por lo tanto, es importante que la
evaluacién de la competencia y el rendimiento de los
organismos que vayan a notificarse, y el seguimiento de
los ya notificados, se apliquen también a las actividades
de los subcontratistas y las filiales.

Es preciso aumentar la eficacia y transparencia del pro-
cedimiento de notificacién y, en particular, adaptarlo a
las nuevas tecnologias para hacer posible la notificacién
en linea.

Dado que los organismos notificados pueden ofrecer sus
servicios en todo el territorio de la Unidn, es conveniente
ofrecer a los demds Estados miembros y a la Comision la
oportunidad de formular objeciones acerca de dichos
organismos. A este respecto, es importante establecer
un plazo en el que pueda aclararse cualquier duda o
preocupacion sobre la competencia de los organismos
de evaluacién de la conformidad antes de que empiecen
a trabajar como organismos notificados.

En interés de la competitividad, es fundamental que los
organismos notificados apliquen los procedimientos de
evaluacién de la conformidad sin imponer cargas innece-
sarias a los agentes econémicos. Por el mismo motivo, y
para garantizar la igualdad de trato de los agentes eco-
némicos, debe garantizarse la coherencia de la aplicacién
técnica de los procedimientos de la evaluacion de la
conformidad. La mejor manera de lograrlo es instaurar
una coordinacién y una cooperacién adecuadas entre
organismos notificados.

Los Estados miembros han de adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar que los componentes de segu-
ridad para ascensores solo se comercialicen si, habiendo
sido almacenados de manera adecuada y utilizados para
los fines previstos, o en condiciones de uso que se pue-
dan prever razonablemente, no ponen en peligro la salud
y seguridad de las personas. Los componentes de seguri-
dad para ascensores deben considerarse no conformes a
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(36)

(37)

(38)

(39)

(41)

(42)

los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos
en la presente Directiva Gnicamente en condiciones de
uso que puedan preverse razonablemente, es decir,
cuando su uso resulte de un comportamiento humano
legitimo y facilmente previsible.

Para garantizar la seguridad juridica, es necesario aclarar
que las normas sobre la vigilancia del mercado de la
Unién y el control de los productos que entran en el
mercado de la Union establecidas en el Reglamento (CE)
n° 765/2008 se aplican a los ascensores y componentes
de seguridad para ascensores regulados por la presente
Directiva. La presente Directiva no debe impedir que los
Estados miembros elijan las autoridades competentes que
desempefian esas tareas.

Para aumentar la transparencia y reducir el tiempo de
tramitacion, es necesario mejorar el actual procedimiento
de salvaguardia, a fin de aumentar su eficacia y aprove-
char los conocimientos disponibles en los Estados miem-
bros.

El sistema actual debe complementarse con un procedi-
miento que permita a las partes interesadas estar infor-
madas de las medidas previstas por lo que respecta a los
ascensores o componentes de seguridad para ascensores
que plantean un riesgo para la salud o la seguridad de las
personas o, en su caso, la seguridad de los bienes. Tam-
bién debe permitir a las autoridades de vigilancia del
mercado, en cooperacién con los agentes econdmicos
pertinentes, actuar en una fase mds temprana respecto
a estos ascensores y componentes de seguridad para as-
censores.

Si los Estados miembros y la Comision estdn de acuerdo
sobre la justificacién de una medida adoptada por un
Estado miembro, no debe exigirse otra intervenciéon de
la Comisién excepto en los casos en que la no confor-
midad pueda atribuirse a las insuficiencias de la norma
armonizada.

A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicacién
de la presente Directiva, deben conferirse a la Comision
competencias de ejecucion. Dichas competencias deben
ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE)
n°® 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de febrero de 2011, por el que se establecen las
normas y los principios generales relativos a las modali-
dades de control por parte de los Estados miembros del
gjercicio de las competencias de ejecucién por la Comi-
sion (1).

El procedimiento consultivo debe utilizarse para adoptar
actos de ejecucion por los que se solicite al Estado miem-
bro notificante que tome las medidas correctoras necesa-
rias respecto de organismos notificados que no cumplan
o hayan dejado de cumplir los requisitos para su notifi-
cacion.

El procedimiento de examen también debe utilizarse para
la adopcion de actos de ejecucion respecto de ascensores
conformes o de componentes de seguridad para ascenso-
res que presentan un riesgo para la salud y la seguridad
de las personas u otros aspectos de la proteccion del
interés publico.

() DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

(43)

(45)

(47)

(48)

(49)

La Comision debe adoptar actos de ejecucion inmediata-
mente aplicables cuando, en casos debidamente justifica-
dos relacionados con ascensores conformes o componen-
tes de seguridad para ascensores conformes que presen-
tan un riesgo para la salud y la seguridad de las personas,
asi lo exijan razones imperiosas de urgencia.

Conforme a la practica establecida, el Comité creado por
la presente Directiva puede desempefiar una funcion atil
en el examen de cuestiones relativas a la aplicacién de la
presente Directiva que puedan plantear tanto su Presiden-
cia como el representante de un Estado miembro de
acuerdo con las normas previstas por su reglamento in-
terno.

Cuando se examinen, por ejemplo en grupos de expertos
de la Comision, cuestiones relativas a la presente Direc-
tiva distintas de la aplicacion o los incumplimientos de la
misma, el Parlamento Europeo debe recibir, de acuerdo
con la practica existente, informaciéon y documentacion
completas y, en su caso, una invitacién para asistir a esas
reuniones.

La Comision debe determinar, mediante actos de ejecu-
cién y, dada su especial naturaleza, sin que se le aplique
el Reglamento (UE) n® 182/2011, si las medidas adopta-
das por los Estados miembros respecto de componentes
de seguridad para ascensores no conformes estdn o no
justificadas.

Los Estados miembros deben establecer las normas rela-
tivas a las sanciones aplicables a las infracciones de las
disposiciones de Derecho nacional adoptadas de confor-
midad con la presente Directiva y garantizar su aplica-
cién. Las sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y
disuasorias.

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber,
asegurar que los ascensores y componentes de seguridad
para ascensores comercializados cumplan los requisitos
que proporcionan un elevado nivel de proteccién de la
salud y la seguridad, y garantizar al mismo tiempo el
funcionamiento del mercado interior, no pueden ser al-
canzados de manera suficiente por los Estados miembros,
sino que, debido a su dimensién y sus efectos, puede
lograrse mejor a escala de la Unidn, esta puede adoptar
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad
establecido en el articulo 5 del Tratado de la Union
Europea. De conformidad con el principio de proporcio-
nalidad establecido en el mismo articulo, la presente Di-
rectiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho
objetivo.

Es necesario adoptar medidas transitorias razonables que
permitan la comercializacién, sin necesidad de que el
producto cumpla otros requisitos, de componentes de
seguridad para ascensores que ya hayan sido introducidos
en el mercado con arreglo a la Directiva 95/16/CE antes
de la fecha de aplicacion de las medidas nacionales de
transposicién de la presente Directiva. En consecuencia,
los distribuidores han de poder suministrar componentes
de seguridad para ascensores puestos en el mercado, es
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decir, que ya forman parte de existencias en la cadena de
distribucién, antes de la fecha de aplicacién de las medi-
das nacionales de transposicién de la presente Directiva.

(50)  Para hacer un seguimiento y garantizar la correcta apli-
cacion y el correcto funcionamiento de la presente Di-
rectiva, se invita a la Comisién a presentar al Parlamento
Europeo y al Consejo un informe en el que examine,
asimismo, la necesidad de presentar una nueva propuesta
legislativa en este ambito.

(51)  La obligacién de incorporar la presente Directiva al De-
recho nacional debe limitarse a las disposiciones que
constituyan una modificacién sustancial respecto de la
Directiva anterior. La obligacion de transponer las dispo-
siciones inalteradas se ha derivado de la Directiva ante-
rior.

(52) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones
de los Estados miembros relativas a los plazos de trans-
posicién al Derecho nacional y de aplicaciéon de la Di-
rectiva que figuran en el anexo XIII, parte B.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1
Ambito de aplicacién

1. La presente Directiva se aplicard a los ascensores en fun-
cionamiento permanente en edificios ya construidos o en cons-
truccién y destinados al transporte:

a) de personas;
b) de personas y objetos;

¢) solo de objetos si el habitdculo es accesible, es decir, si una
persona puede entrar en ¢l sin dificultad, y si estd provisto de
6rganos de accionamiento situados dentro del habitdculo o
al alcance de una persona situada dentro del mismo.

La presente Directiva se aplicard también a los componentes de
seguridad para ascensores que se indican en el anexo III utili-
zados en los ascensores a que se refiere el pdrrafo primero.

2. La presente Directiva no se aplicard a:

a) los aparatos de elevacion cuya velocidad no sea superior a
0,15 m/s;

b) los ascensores de obras de construccion;

¢) las instalaciones de cables, incluidos los funiculares;

d) los ascensores especialmente disefiados y fabricados para
fines militares o policiales;

e) los aparatos de elevacion desde los cuales se pueden efectuar
trabajos;

f) los ascensores para pozos de minas;

g) los aparatos de elevacién destinados a mover actores durante
representaciones artisticas;

h) los aparatos de elevacion instalados en medios de transporte;

i) los aparatos de elevacién vinculados a una méaquina y desti-
nados exclusivamente al acceso a puestos de trabajo, inclui-
dos los puntos de mantenimiento e inspeccion de la maqui-
na;

j) los trenes de cremallera;

k) las escaleras y pasillos mecdnicos.

3. Cuando, para un ascensor o componente de seguridad
para ascensores, los riesgos contemplados en la presente Direc-
tiva estén regulados en su totalidad o en parte, por legislacion
especifica de la Unidn, la presente Directiva no se aplicard o
dejard de aplicarse a dicho ascensor o componente de seguridad
para ascensores y a dichos riesgos desde el momento de apli-
cacion de la mencionada legislacion especifica de la Unién.

Articulo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderd por:

1) «ascensor»: aparato de elevacion que sirva niveles especifi-
cos, con un habitdculo que se desplace siguiendo guias
rigidas e inclinadas a un dngulo superior a quince grados
sobre la horizontal o dispositivo de elevacion que se des-
place siguiendo un recorrido fijo, aunque no siga guias
rigidas;

2) <habitdculo» parte del ascensor en la que se sittan las
personas u objetos para ser elevados o descendidos;

3) «ascensor modelo»: ascensor representativo cuya documen-
tacion técnica muestre cdmo se van a respetar los requisi-
tos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo
I en los ascensores derivados del ascensor modelo en fun-
cién de pardmetros objetivos y en el que se utilicen com-
ponentes de seguridad para ascensores idénticos;
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4) «comercializaciéon»: todo suministro, remunerado o gratui-
to, de un componente de seguridad para ascensores para su
distribucién o utilizacién en el mercado de la Unién en el
transcurso de una actividad comercial;

5) «introduccidén en el mercado»:

— la primera comercializacién en el mercado de la Unién
de un componente de seguridad para ascensores, o

— el suministro, remunerado o gratuito, de un ascensor
para su utilizacion en el mercado de la Unién en el
transcurso de una actividad comercial;

6) «nstalador»: persona fisica o juridica que asume la respon-
sabilidad del disefio, fabricacion, instalacién e introduccién
en el mercado del ascensor;

7) «fabricante»: una persona fisica o juridica que fabrique un
componente de seguridad para ascensores o que encargue
el disefio o la fabricacién del mismo y comercialice dicho
componente de seguridad para ascensores bajo su nombre
0 marca registrada;

8) «epresentante autorizado»: toda persona fisica o juridica
establecida en la Unién que ha recibido un mandato por
escrito de un instalador o un fabricante para actuar en su
nombre en tareas especificas;

9) «importador: toda persona fisica o juridica establecida en
la Unién que introduzca en el mercado de la Unién un
componente de seguridad para ascensores de un tercer pafs;

10) «distribuidor»: toda persona fisica o juridica integrada en la
cadena de distribucién, distinta del fabricante o el impor-
tador, que comercialice un componente de seguridad para
ascensores;

11) «agentes econdmicos»: el instalador, el fabricante, el repre-
sentante autorizado, el importador y el distribuidor;

12) «especificacién técnica»: un documento en el que se definen
los requisitos técnicos de un ascensor o componente de
seguridad para ascensores;

13) «norma armonizada»: norma armonizada con arreglo a la
definicion del articulo 2, punto 1, letra c), del Reglamento
(UE) n°® 1025/2012;

14) «acreditacion»: acreditacién con arreglo a la definicion del
articulo 2, punto 10, del Reglamento (CE) n° 765/2008;

15) «organismo nacional de acreditacién»: organismo nacional
de acreditacién con arreglo a la definicion del articulo 2,
punto 11, del Reglamento (CE) n® 765/2008;

16) «evaluacion de la conformidad»: el proceso por el que se
evaliia si se satisfacen los requisitos esenciales de salud y

seguridad de la presente Directiva en relacién con un as-
censor 0 un componente de seguridad para ascensores;

17) «organismo de evaluaciéon de la conformidad» un orga-
nismo que desempeifia actividades de evaluacion de la con-
formidad, que incluyen calibracion, ensayo, certificacién e
inspeccién;

18) «ecuperacién»: en relacién con un ascensor, cualquier me-
dida destinada a obtener el desmontaje y la eliminacién
segura de un ascensor y, en relacién con un componente
de seguridad para ascensores, cualquier medida destinada a
obtener la devolucién de un componente de seguridad para
ascensores ya puesto a disposicion del instalador o del
usuario final;

19) «retirada»: cualquier medida destinada a impedir la comer-
cializacion de un componente de seguridad para ascensores
en la cadena de suministro;

20) dlegislacién de armonizacion de la Union»: toda legislacion
de la Unién que armonice las condiciones para la comer-
cializacion de los productos;

21) «marcado CE» un marcado por el que el fabricante indica
que el ascensor o componente de seguridad para ascensores
es conforme a todos los requisitos aplicables establecidos
en la legislacion de armonizacién de la Unién que prevé su
colocacion.

Articulo 3

Libre circulacién

1. Los Estados miembros no prohibiran, restringirin u obs-
taculizardn en su territorio la introduccién en el mercado ni la
puesta en servicio de ascensores o la comercializaciéon de com-
ponentes de seguridad para ascensores que cumplan la presente
Directiva.

2. Los Estados miembros no impedirdn que, en ferias, expo-
siciones o demostraciones, se presenten ascensores o Compo-
nentes de seguridad para ascensores que no sean conformes con
la presente Directiva, siempre que se indique con claridad, me-
diante un rétulo visible, que no son conformes y que no se
introducirdn en el mercado ni se comercializardn antes de que
sean conformes. En dichos acontecimientos deberdn tomarse las
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la proteccién de
las personas.

3. La presente Directiva no afectard a la facultad de los Es-
tados miembros de establecer, en cumplimiento de la legislacién
de la Uni6n, los requisitos que consideren necesarios para ga-
rantizar la proteccién de las personas con ocasion de la puesta
en servicio y de la utilizacién de los ascensores en cuestion,
siempre que ello no suponga modificaciones de los mismos en
relacién con la presente Directiva.
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Articulo 4

Introduccién en el mercado, comercializacién y puesta en
servicio

1. Los Estados miembros adoptardn las medidas adecuadas
para garantizar que los ascensores a los que se aplica la presente
Directiva puedan ser introducidos en el mercado y puestos en
servicio solo si cumplen la presente Directiva, estando instalados
y mantenidos adecuadamente y siendo utilizados para el fin
previsto.

2. Los Estados miembros adoptardn las medidas adecuadas
para garantizar que los componentes de seguridad para ascen-
sores a los que se aplica la presente Directiva puedan ser co-
mercializados y puestos en servicio solo si cumplen la presente
Directiva, estando incorporados y mantenidos adecuadamente y
siendo utilizados para el fin previsto.

Articulo 5

Requisitos esenciales de salud y seguridad

1. Los ascensores a los que se aplica la presente Directiva
cumplirdn los requisitos esenciales de salud y seguridad que
figuran en el anexo L

2. Los componentes de seguridad para ascensores a los que
se aplica la presente Directiva deberdn cumplir los requisitos
esenciales de salud y seguridad que figuran en el anexo Iy
permitir que los ascensores en los que se incorporen cumplan
esos mismos requisitos esenciales.

Articulo 6

Edificios o construcciones en los que se instalan los
ascensores

1. Los Estados miembros adoptardn las medidas adecuadas
para garantizar que la persona responsable de la realizacién del
edificio o de la construccién y el instalador se transmitan mu-
tuamente la informacion necesaria y adopten las medidas ade-
cuadas para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad
de utilizacién del ascensor.

2. Los Estados miembros adoptardn todas las medidas nece-
sarias para garantizar que en los huecos previstos para los
ascensores se encuentren Unicamente las conducciones, el ca-
bleado o los accesorios necesarios para el funcionamiento o la
seguridad del ascensor.

CAPITULO 1I
OBLIGACIONES DE LOS AGENTES ECONOMICOS
Articulo 7

Obligaciones de los instaladores

1. Cuando introduzcan ascensores en el mercado, los ins-
taladores garantizardin que han sido disefiados, fabricados, ins-
talados y sometidos a ensayo de conformidad con los requisitos
esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo I

2. Los instaladores elaborardn la documentacién técnica re-
querida y llevardn a cabo o velardn por que se lleve a cabo el
correspondiente procedimiento de evaluacién de la conformidad
a que se refiere el articulo 16.

Cuando mediante ese procedimiento se haya demostrado que
un ascensor cumple los requisitos esenciales de salud y seguri-
dad aplicables, los instaladores elaborardn una declaraciéon UE
de conformidad, se asegurardn de que esta acompaiia al ascen-
sor y colocardn el marcado CE.

3. Los instaladores conservardn la documentacion técnica, la
declaracion UE de conformidad y, si procede, las decisiones de
aprobacién durante diez afios después de la introduccién del
ascensor en el mercado.

4. Siempre que se considere oportuno con respecto a los
riesgos presentados por un ascensor, para la proteccién de la
salud y la seguridad de los consumidores, los instaladores in-
vestigardn y, en su caso, mantendrdn un registro de las recla-
maciones y de los ascensores no conformes.

5. Los instaladores garantizardn que los ascensores llevan un
numero de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento que
permita su identificacion.

6. Los instaladores indicardn en el ascensor su nombre, su
nombre comercial registrado o marca registrada y su direccién
postal de contacto. La direccién indicard un tnico lugar en el
que pueda contactarse con el instalador. Los datos de contacto
figuraran en una lengua facilmente comprensible para los usua-
rios finales y las autoridades de vigilancia del mercado.

7. Los instaladores garantizardn que el ascensor vaya acom-
pafiado de las instrucciones contempladas en el punto 6.2 del
anexo [, en una lengua ficilmente comprensible para los usua-
rios finales, segin lo que determine el Estado miembro en el
que el ascensor se introduce en el mercado. Dichas instruccio-
nes, asi como todo etiquetado, serdn claros, comprensibles e
inteligibles.

8. Los instaladores que consideren o tengan motivos para
pensar que un ascensor que han introducido en el mercado
no es conforme con la presente Directiva adoptardn inmediata-
mente las medidas correctoras necesarias para que sea confor-
me. Ademds, cuando el ascensor presente un riesgo, los ins-
taladores informardn inmediatamente de ello a las autoridades
nacionales competentes de los Estados miembros en los que
introdujeron el ascensor en el mercado, y proporcionardn deta-
lles, en particular, sobre la no conformidad y las medidas co-
rrectoras adoptadas.

9.  Sobre la base de una solicitud motivada de una autoridad
nacional competente, los instaladores facilitardn toda la infor-
macién y documentacién necesarias, en papel o formato elec-
trénico, para demostrar la conformidad del ascensor con la
presente Directiva, en una lengua ficilmente comprensible
para dicha autoridad.

Cooperardn con dicha autoridad, a peticién suya, en cualquier
accion destinada a evitar los riesgos que presenten los ascenso-
res que han introducido en el mercado.
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Articulo 8

Obligaciones de los fabricantes

1.  Cuando introduzcan componentes de seguridad para as-
censores en el mercado, los fabricantes garantizardn que han
sido diseflados y fabricados de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 5, apartado 2.

2. Los fabricantes elaborardn la documentacién técnica re-
querida y llevardn a cabo o velardn por que se lleve a cabo el
correspondiente procedimiento de evaluacién de la conformidad
a que se refiere el articulo 15.

Cuando mediante ese procedimiento se haya demostrado que
un componente de seguridad para ascensores cumple los requi-
sitos esenciales aplicables de salud y seguridad aplicables, los
fabricantes elaborardn una declaraciéon UE de conformidad, se
asegurardn de que esta acompafia al componente de seguridad
para ascensores y colocardn el marcado CE.

3. Los fabricantes conservardn la documentacién técnica, la
declaracion UE de conformidad y, si procede, las decisiones de
aprobacion durante diez afios después de la introducciéon del
componente de seguridad para ascensores en el mercado.

4. Los fabricantes se asegurardn de que existan procedimien-
tos para que la produccién en serie mantenga su conformidad
con la presente Directiva. Deberdn tomarse debidamente en
consideracién los cambios en el disefio o las caracteristicas de
los componentes de seguridad para ascensores y los cambios en
las normas armonizadas u otras especificaciones técnicas con
arreglo a las cuales se declara su conformidad.

Siempre que se considere oportuno con respecto a los riesgos
presentados por un componente de seguridad para ascensores,
para la proteccion de la salud y la seguridad de los consumi-
dores, los fabricantes someterdn a ensayo muestras de los com-
ponentes de seguridad para ascensores comercializados, investi-
gardn y, en su caso, mantendran un registro de las reclamacio-
nes, de los componentes de seguridad para ascensores no con-
formes y de las recuperaciones de componentes de seguridad
para ascensores, y mantendrdn informados a los distribuidores y
los instaladores de todo seguimiento de este tipo.

5. Los fabricantes garantizardin que los componentes de se-
guridad para ascensores que hayan introducido en el mercado
lleven un niimero de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento
que permita su identificacién o, si el tamarfio o la naturaleza del
componente en cuestion no lo permite, que la informacion
requerida figure en la etiqueta contemplada en el articulo 19,
apartado 1.

6. Los fabricantes indicardn en el componente de seguridad
para ascensores su nombre, su nombre comercial registrado o
marca registrada y su direccion postal de contacto o, cuando no
sea posible, en la etiqueta contemplada en el articulo 19, apar-
tado 1. La direccién deberd indicar un dnico lugar en el que
pueda contactarse con el fabricante. Los datos de contacto fi-
gurardn en una lengua facilmente comprensible para los consu-
midores finales y las autoridades de vigilancia del mercado.

7. Los fabricantes garantizardn que el componente de segu-
ridad para ascensores vaya acompaiiado de las instrucciones
contempladas en el punto 6.1 del anexo I en una lengua facil-
mente comprensible para los usuarios finales, segiin lo que
determine el Estado miembro de que se trate. Dichas instruc-
ciones, asi como todo etiquetado, serdn claros, comprensibles e
inteligibles.

8. Los fabricantes que consideren o tengan motivos para
pensar que un componente de seguridad para ascensores que
han introducido en el mercado no es conforme con la presente
Directiva adoptardn inmediatamente las medidas correctoras ne-
cesarias para que sea conforme, retirarlo del mercado o recupe-
rarlo, en caso de ser necesario. Ademds, cuando el componente
de seguridad para ascensores presente un riesgo, los fabricantes
informaran inmediatamente de ello a las autoridades nacionales
competentes de los Estados miembros en los que lo comercia-
lizaron y proporcionardn detalles, en particular, sobre la no
conformidad y las medidas correctoras adoptadas.

9.  Sobre la base de una solicitud motivada de una autoridad
nacional competente, los fabricantes facilitardn toda la informa-
ci6n y documentacién necesarias, en papel o formato electré-
nico, para demostrar la conformidad del componente de segu-
ridad para ascensores con la presente Directiva, en una lengua
facilmente comprensible para dicha autoridad.

Cooperardn con dicha autoridad, a peticién suya, en cualquier
accién destinada a evitar los riesgos que planteen los compo-
nentes de seguridad para ascensores que han introducido en el
mercado.

Articulo 9

Representantes autorizados

1. Los fabricantes o los instaladores podran designar, me-
diante mandato escrito, a un representante autorizado.

Las obligaciones establecidas en el articulo 7, apartado 1, o en
el articulo 8, apartado 1, y la obligacién de elaborar la docu-
mentacion técnica contemplada en el articulo 7, apartado 2, o
en el articulo 8, apartado 2, no formardn parte del mandato del
representante autorizado.

2. El representante autorizado efectuard las tareas especifica-
das en el mandato recibido del fabricante o del instalador. El
mandato deberd permitir al representante autorizado realizar
como minimo las tareas siguientes:

a) mantener a disposicién de las autoridades de vigilancia del
mercado, durante diez afios después de la introduccién en el
mercado del componente de seguridad para ascensores o del
ascensor, la declaracién UE de conformidad y, si procede, las
decisiones de aprobacion del sistema de calidad del fabri-
cante o del instalador, asi como la documentacién técnica;

b) en respuesta a una solicitud motivada de las autoridades
nacionales competentes, facilitar la informacién y la docu-
mentacion necesarias para demostrar la conformidad del
componente de seguridad para ascensores o del ascensor;
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¢) cooperar con las autoridades nacionales competentes, a pe-
ticién de estas, en cualquier accién destinada a eliminar los
riesgos que presente el componente de seguridad para ascen-
sores o el ascensor objeto de su mandato.

Articulo 10

Obligaciones de los importadores

1. Los importadores solo introducirdn en el mercado com-
ponentes de seguridad para ascensores conformes.

2. Antes de introducir un componente de seguridad para
ascensores en el mercado, los importadores se asegurardn de
que el fabricante ha llevado a cabo el debido procedimiento
de evaluacién de la conformidad a que se refiere el articulo 15.
Se asegurardn de que el fabricante ha elaborado la documenta-
cién técenica, de que el componente de seguridad para ascenso-
res lleva el marcado CE y va acompaiiado de la declaracion UE
de conformidad y de los documentos necesarios, y de que el
fabricante ha respetado los requisitos establecidos en el articu-
lo 8, apartados 5y 6.

Cuando un importador considere o tenga motivos para creer
que un componente de seguridad para ascensores no es con-
forme con lo dispuesto en el articulo 5, apartado 2, no intro-
ducird dicho componente de seguridad para ascensores en el
mercado hasta que sea conforme. Ademds, cuando el compo-
nente de seguridad para ascensores presente un riesgo, el im-
portador informara al fabricante y a las autoridades de vigilancia
del mercado al respecto.

3. Los importadores indicardn en el componente de seguri-
dad para ascensores su nombre, su nombre comercial registrado
o marca registrada y su direccién postal de contacto o, cuando
no sea posible, en el embalaje 0 en un documento que acom-
paiie a dicho componente. Los datos de contacto figurardn en
una lengua ficilmente comprensible para los consumidores fi-
nales y las autoridades de vigilancia del mercado.

4. Los importadores garantizardn que el componente de se-
guridad para ascensores vaya acompafiado de las instrucciones
contempladas en el punto 6.1 del anexo I en una lengua facil-
mente comprensible para los consumidores y otros usuarios
finales, segin lo que determine el Estado miembro de que se
trate.

5. Mientras sean responsables de un componente de seguri-
dad para ascensores, los importadores se asegurardn de que las
condiciones de su almacenamiento o transporte no comprome-
tan el cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y
seguridad contemplados en el articulo 5, apartado 2.

6. Siempre que se considere oportuno con respecto a los
riesgos que presente un componente de seguridad para ascen-
sores, para proteger la salud y la seguridad de los consumidores,
los fabricantes someterdn a ensayo muestras de los componen-
tes de seguridad para ascensores comercializados, investigardn y,
en su caso, mantendrdn un registro de las reclamaciones, de los
componentes de seguridad para ascensores no conformes y de

las recuperaciones de componentes de seguridad para ascenso-
res, y mantendrdn informados a los distribuidores e instaladores
de todo seguimiento de este tipo.

7. Los importadores que consideren o tengan motivos para
pensar que un componente de seguridad para ascensores que
han introducido en el mercado no es conforme con la presente
Directiva adoptardn inmediatamente las medidas correctoras ne-
cesarias para que sea conforme, retirarlo del mercado o recupe-
rarlo, en caso de ser necesario. Ademads, cuando el componente
de seguridad para ascensores presente un riesgo, los importado-
res informardn inmediatamente de ello a las autoridades nacio-
nales competentes de los Estados miembros en los que lo co-
mercializaron y proporcionaran detalles, en particular, sobre la
no conformidad y las medidas correctoras adoptadas.

8. Durante diez afios después de la introduccién del compo-
nente de seguridad para ascensores en el mercado, los impor-
tadores mantendrdn una copia de la declaracién UE de confor-
midad y, si procede, de las decisiones de aprobacién a disposi-
cién de las autoridades de vigilancia del mercado y se asegura-
ran de que, previa peticién, dichas autoridades reciban una
copia de la documentacién técnica.

9.  Sobre la base de una solicitud motivada de una autoridad
nacional competente, los importadores facilitardn, en papel o
formato electrénico, toda la informacién y documentaciéon ne-
cesarias para demostrar la conformidad del componente de
seguridad para ascensores en una lengua ficilmente comprensi-
ble para dicha autoridad. Cooperardn con dicha autoridad, a
peticién suya, en cualquier accién destinada a evitar los riesgos
que planteen los componentes de seguridad para ascensores que
han introducido en el mercado.

Articulo 11

Obligaciones de los distribuidores

1. Al comercializar un componente de seguridad para ascen-
sores, los distribuidores actuardn con la debida diligencia en
relacién con los requisitos de la presente Directiva.

2. Antes de comercializar un componente de seguridad para
ascensores, los distribuidores se asegurardn de que el compo-
nente de seguridad para ascensores lleve el marcado CE, vaya
acompafiado de la declaracion UE de conformidad, de los do-
cumentos requeridos y de las instrucciones contempladas en el
punto 6.1 del anexo I, en una lengua ficilmente comprensible
para los usuarios finales segiin lo que determine el Estado
miembro de que se trate, y de que el fabricante y el importador
hayan cumplido los requisitos establecidos en el articulo 8,
apartados 5 y 6, y en el articulo 10, apartado 3, respectivamen-
te.

Cuando un distribuidor considere o tenga motivos para creer
que un componente de seguridad para ascensores no es con-
forme con lo dispuesto en el articulo 5, apartado 2, no intro-
ducird dicho componente de seguridad para ascensores en el
mercado hasta que sea conforme. Ademds, cuando el compo-
nente de seguridad para ascensores presente un riesgo, el dis-
tribuidor informard al fabricante o al importador al respecto, asi
como a las autoridades de vigilancia del mercado.
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3. Mientras sean responsables de un componente de seguri-
dad para ascensores, los distribuidores se asegurardn de que las
condiciones de su almacenamiento o transporte no comprorme-
tan el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5, apartado 2.

4. Los distribuidores que consideren o tengan motivos para
pensar que un componente de seguridad para ascensores que
han comercializado no es conforme con la presente Directiva
velardn por que se adopten las medidas correctoras necesarias
para que sea conforme, retirarlo del mercado o recuperarlo, en
caso de ser necesario. Ademds, cuando el componente de segu-
ridad para ascensores presente un riesgo, los distribuidores in-
formardn inmediatamente de ello a las autoridades nacionales
competentes de los Estados miembros en los que lo comercia-
lizaron, y proporcionardn detalles, en particular, sobre la no
conformidad y las medidas correctoras adoptadas.

5. Sobre la base de una solicitud motivada de la autoridad
nacional competente, los distribuidores facilitardn, en papel o
formato electrénico, toda la informacién y documentacion ne-
cesarias para demostrar la conformidad del componente de
seguridad para ascensores. Cooperardn con dicha autoridad, a
peticién suya, en cualquier accién destinada a evitar los riesgos
que planteen los componentes de seguridad para ascensores que
han comercializado.

Articulo 12

Casos en los que las obligaciones de los fabricantes se
aplican a los importadores o los distribuidores

A los efectos de la presente Directiva, se considerara fabricante
y, por consiguiente, estard sujeto a las obligaciones del fabri-
cante con arreglo al articulo 8, un importador o distribuidor
que introduzca un componente de seguridad para ascensores en
el mercado con su nombre o marca o modifique un compo-
nente de seguridad para ascensores que ya se haya introducido
en el mercado de forma que pueda quedar afectada su confor-
midad con la presente Directiva.

Articulo 13

Identificacion de los agentes econémicos

Previa solicitud, los agentes econdmicos identificardn ante las
autoridades de vigilancia del mercado:

a) a cualquier agente econémico que les haya suministrado un
componente de seguridad para ascensores;

b) a cualquier agente econdmico al que hayan suministrado un
componente de seguridad para ascensores.

Los agentes econdmicos podrdn presentar la informacién a que
se refiere el parrafo primero durante diez afios después de que
se les haya suministrado el componente de seguridad para as-
censores y durante diez aflos después de que hayan suminis-
trado el componente de seguridad para ascensores.

CAPITULO 1II

CONFORMIDAD DE LOS ASCENSORES Y COMPONENTES DE
SEGURIDAD PARA ASCENSORES

Articulo 14

Presuncion de conformidad de los ascensores y
componentes de seguridad para ascensores

Los ascensores y componentes de seguridad para ascensores que
sean conformes con normas armonizadas o partes de estas
cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la
Unidn Europea se presumirdn conformes con los requisitos esen-
ciales de salud y seguridad contemplados en el anexo I a los que
se apliquen dichas normas o partes de estas.

Articulo 15

Procedimiento de evaluacion de la conformidad de los
componentes de seguridad para ascensores

Los componentes de seguridad para ascensores se someterdn a
uno de los procedimientos de evaluacién de la conformidad
siguientes:

a) el modelo del componente de seguridad para ascensores se
someterd al examen UE de tipo establecido en el anexo 1V,
parte A, y la conformidad con el tipo se garantizard me-
diante los controles aleatorios de los componentes de segu-
ridad para ascensores establecidos en el anexo IX;

b) el modelo del componente de seguridad para ascensores se
someterd al examen UE de tipo establecido en el anexo 1V,
parte A, y a la conformidad con el tipo basada en el asegu-
ramiento de la calidad del producto de acuerdo con el anexo
VI;

¢) conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad
establecido en el anexo VIL

Articulo 16

Procedimientos de evaluacién de la conformidad de los
ascensores

1. Los ascensores se someterdn a uno de los procedimientos
de evaluacién de la conformidad siguientes:

a) si han sido disefiados y fabricados de conformidad con un
ascensor modelo sometido al examen UE de tipo establecido
en la parte B del anexo IV:

i) la inspeccion final para ascensores establecida en el
anexo V,

ii) conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de
la calidad del producto para ascensores establecida en el
anexo X,

iii) conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de
la calidad del producto para ascensores establecida en el
anexo XII;
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b) si han sido disefiados y fabricados de acuerdo con un sis-
tema de calidad aprobado de conformidad con el anexo XI:

i) la inspeccién final para ascensores establecida en el
anexo V,

i) conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de
la calidad del producto para ascensores establecido en el
anexo X,

i) conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de
la calidad de la produccion para ascensores establecida en
el anexo XII;

¢) conformidad basada en la verificacién por unidad para as-
censores establecida en el anexo VIII;

d) conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad
més examen del disefio para ascensores establecido en el
anexo XL

2. En los casos contemplados en las letras a) y b) del apar-
tado 1, cuando la persona responsable del disefio y la fabrica-
cién del ascensor y la persona responsable de la instalacion y el
ensayo del ascensor no sean la misma, la primera deberd sumi-
nistrar a la segunda toda la documentacion y la informacién
necesarias para que pueda hacerlo de manera correcta y segura.

3. Cualquier variacién autorizada entre ascensor modelo y
los ascensores derivados del ascensor modelo deberd hallarse
claramente especificada (con valores maximos y minimos) en
la documentacion técnica.

4. Se podrd demostrar mediante cdlculos o a partir de esque-
mas de disefio la similitud de una serie de dispositivos que
respondan a los requisitos esenciales de salud y seguridad del
anexo [

Articulo 17

Declaraciéon UE de conformidad

1. La declaracion UE de conformidad afirmard que se ha
demostrado el cumplimiento de los requisitos esenciales de sa-
lud y seguridad del anexo I

2. La declaracion UE de conformidad se ajustard a la estruc-
tura del modelo establecido en el anexo II, contendrd los ele-
mentos especificados en los mddulos correspondientes estable-
cidos en los anexos V a XII y se mantendrd actualizada. Se
traducird a la lengua o las lenguas requeridas por el Estado
miembro en el que se introduzca en el mercado o se comer-
cialice el ascensor o el componente de seguridad para ascenso-
res.

3. Cuando un ascensor o un componente de seguridad para
ascensores esté sujeto a mds de un acto de la Unidén que exija
una declaracion UE de conformidad, se elaborard una declara-

cién UE de conformidad tinica con respecto a todos esos actos
de la Uni6n. Esta declaracion contendrd la identificacion de los
actos de la Unién correspondientes y sus referencias de publi-
cacion.

4. Al elaborar una declaracion UE de conformidad, el fabri-
cante asumird la responsabilidad de la conformidad del compo-
nente de seguridad para ascensores y el instalador asumird la
responsabilidad de la conformidad del ascensor con los requisi-
tos establecidos en la presente Directiva.

Articulo 18

Principios generales del marcado CE

El marcado CE estard sujeto a los principios generales contem-
plados en el articulo 30 del Reglamento (CE) n°® 765/2008.

Articulo 19

Reglas y condiciones para la colocacion del marcado CE y
otros marcados

1. El marcado CE se colocard de manera visible, legible e
indeleble sobre cada cabina de ascensor y sobre cada compo-
nente de seguridad para ascensores o, cuando esto no sea po-
sible, en una etiqueta inseparable del componente de seguridad
para ascensores.

2. El marcado CE se colocard antes de que el ascensor o el
componente de seguridad para ascensores sean introducidos en
el mercado.

3. El marcado CE de los ascensores ird seguido del niimero
de identificacién del organismo notificado que haya participado
en uno de los siguientes procedimientos de evaluacién de la
conformidad:

a) la inspeccién final contemplada en el anexo V;
b) la verificacién por unidad contemplada en el anexo VIII;

¢) el aseguramiento de la calidad contemplado en los anexos X,
XI o XIL

4. El marcado CE de los componentes de seguridad para
ascensores ird seguido del nimero de identificacién del orga-
nismo notificado que haya participado en uno de los siguientes
procedimientos de evaluaciéon de la conformidad:

a) el aseguramiento de la calidad del producto contemplado en
el anexo VI;

b) el pleno aseguramiento de la calidad contemplado en el
anexo VIL

¢) la conformidad con el tipo con controles aleatorios para
componentes de seguridad para ascensores contemplada en
el anexo IX.
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5. El ndmero de identificacién del organismo notificado serd
colocado por el propio organismo o, siguiendo las instrucciones
de este, por el fabricante o su representante autorizado o por el
instalador o su representante autorizado.

El marcado CE y, en su caso, el nimero de identificaciéon del
organismo notificado podran ir seguidos de cualquier otra
marca que indique un riesgo o uso especial.

6.  Los Estados miembros se basaran en los mecanismos exis-
tentes para garantizar la correcta aplicacion del régimen que
regula el marcado CE y adoptardn las medidas adecuadas en
caso de uso indebido de dicho marcado.

CAPITULO IV

NOTIFICACION DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACION DE
LA CONFORMIDAD

Articulo 20

Notificacion

Los Estados miembros notificardn a la Comisién y a los demds
Estados miembros los organismos autorizados para llevar a
cabo las tareas de evaluacién de la conformidad por terceros
con arreglo a la presente Directiva.

Articulo 21

Autoridades notificantes

1. Los Estados miembros designardn a una autoridad notifi-
cante que serd responsable de establecer y aplicar los procedi-
mientos necesarios para la evaluacién y notificaciéon de los or-
ganismos de evaluacién de la conformidad y del seguimiento de
los organismos notificados, incluido el cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 26.

2. Los Estados miembros podrdn encomendar la evaluacién y
el seguimiento contemplados en el apartado 1 a un organismo
nacional de acreditacion, en el sentido del Reglamento (CE)
n° 765/2008 y de conformidad con este.

3. Cuando la autoridad notificante delegue la evaluacién, la
notificacion o el seguimiento contemplados en el apartado 1 en
un organismo que no sea una entidad publica, o le encomiende
dichas tareas de cualquier otra forma, dicho organismo serd una
persona juridica y cumplird mutatis mutandis los requisitos esta-
blecidos en el articulo 22. Ademds, adoptard las disposiciones
pertinentes para asumir las responsabilidades derivadas de sus
actividades.

4. La autoridad notificante asumird la plena responsabilidad
de las tareas realizadas por el organismo mencionado en el
apartado 3.

Articulo 22

Requisitos relativos a las autoridades notificantes

1. La autoridad notificante se establecerd de forma que no
exista ningin conflicto de interés con los organismos de eva-
luacién de la conformidad.

2. La autoridad notificante se organizard y gestionard de
manera que se preserve la objetividad e imparcialidad de sus
actividades.

3. La autoridad notificante se organizard de forma que toda
decision relativa a la notificacién del organismo de evaluacién
de la conformidad sea adoptada por personas competentes dis-
tintas de las que llevaron a cabo la evaluacion.

4. La autoridad notificante no ofrecerd ni ejercerd ninguna
actividad que efectden los organismos de evaluacion de la con-
formidad ni servicios de consultoria de cardcter comercial o
competitivo.

5. La autoridad notificante preservard la confidencialidad de
la informacién obtenida.

6. La autoridad notificante dispondrd de suficiente personal
competente para efectuar adecuadamente sus tareas.

Articulo 23

Obligacién de informacién de las autoridades notificantes

Los Estados miembros informardn a la Comisién de sus proce-
dimientos de evaluacién y notificaciéon de organismos de eva-
luacién de la conformidad y de seguimiento de los organismos
notificados, asi como de cualquier cambio en estos.

La Comisién hard publica esa informacion.

Articulo 24

Requisitos relativos a los organismos notificados

1. A efectos de la notificacién, un organismo de evaluacién
de la conformidad deberd cumplir los requisitos establecidos en
los apartados 2 a 11.

2. El organismo de evaluacion de la conformidad se estable-
cerd de conformidad con el Derecho interno del Estado miem-
bro y tendrd personalidad juridica.

3. El organismo de evaluacién de la conformidad serd un
organismo con caricter de tercero independiente de la organi-
zacién o el ascensor o componente de seguridad para ascenso-
res que evaldia.

Podré tratarse de un organismo perteneciente a una asociacién
empresarial o una federacién profesional que represente a las
empresas que participan en el disefio, la fabricacion, el suminis-
tro, el montaje, el uso o el mantenimiento de los ascensores o
componentes de seguridad para ascensores que evaltia, a condi-
ciéon de que se demuestre su independencia y la ausencia de
conflictos de interés.
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4. El organismo de evaluacién de la conformidad, sus méxi-
mos directivos y el personal responsable de la realizacion de las
tareas de evaluacién de la conformidad no serédn el disefiador, el
fabricante, el proveedor, el instalador, el comprador, el duefio, el
usuario o el encargado del mantenimiento de los ascensores o
componentes de seguridad para ascensores que evaltian ni el
representante de cualquiera de dichas partes.

Ello no serd 6bice para el uso de ascensores o componentes de
seguridad para ascensores evaluados que sean necesarios para las
actividades del organismo de evaluacién de la conformidad o
para el uso de dichos ascensores o componentes de seguridad
para ascensores con fines personales.

Asimismo, ello no serd dobice para que el fabricante o el ins-
talador y el organismo notificado puedan intercambiarse infor-
macién técnica.

Los organismos de evaluacién de la conformidad, sus maximos
directivos y el personal responsable de la realizacién de las
tareas de evaluacién de la conformidad no intervendrdn direc-
tamente en el disefio, la fabricaciéon o construccién, la comer-
cializacion, la instalacion, el uso o el mantenimiento de los
ascensores o componentes de seguridad para ascensores, ni
representardn a las partes que participan en estas actividades.

No efectuardn ninguna actividad que pueda entrar en conflicto
con su independencia de criterio y su integridad en relacién con
las actividades de evaluacién de la conformidad para las que
estan notificados. Ello se aplicard en particular a los servicios
de consultoria.

Los organismos de evaluacion de la conformidad se asegurardn
de que las actividades de sus filiales o subcontratistas no afecten
a la confidencialidad, objetividad e imparcialidad de sus activi-
dades de evaluacion de la conformidad.

5. Los organismos de evaluacién de la conformidad y su
personal ejercerdn las actividades de evaluacion de la conformi-
dad con el maximo nivel de integridad profesional y con la
competencia técnica exigida para el campo especifico, y estardn
libres de cualquier presion o incentivo, especialmente de indole
financiera, que pudiera influir en su apreciacién o en el resul-
tado de sus actividades de evaluaciéon de la conformidad, en
particular la que pudieran ejercer personas o grupos de personas
que tengan algtin interés en los resultados de estas actividades.

6.  El organismo de evaluacion de la conformidad serd capaz
de realizar todas las tareas de evaluacion de la conformidad que
le sean asignadas de conformidad con lo dispuesto en los ane-
xos IV a XII y para las que ha sido notificado, independiente-
mente de que realice las tareas el propio organismo o se realicen
en su nombre y bajo su responsabilidad.

En todo momento, para cada procedimiento de evaluacién de la
conformidad y para cada tipo o categoria de ascensores o com-
ponentes de seguridad para ascensores para los que ha sido

notificado, el organismo de evaluaciéon de la conformidad dis-
pondré:

a) del personal necesario con conocimientos técnicos y expe-
riencia suficiente y adecuada para realizar las tareas de eva-
luacién de la conformidad;

b) de las descripciones de procedimientos con arreglo a los
cuales se efectia la evaluacién de la conformidad, garanti-
zando la transparencia y la posibilidad de reproduccion de
estos procedimientos, y de estrategias y procedimientos ade-
cuados que permitan distinguir entre las tareas desempefia-
das como organismo notificado y cualquier otra actividad;

¢) de procedimientos para desempefiar sus actividades teniendo
debidamente en cuenta el tamafio de las empresas, el sector
en que operan, su estructura, el grado de complejidad de la
tecnologia del producto de que se trate y si el proceso de
produccibn es en serie.

El organismo de evaluacion de la conformidad dispondrd de los
medios necesarios para realizar adecuadamente las tareas técni-
cas y administrativas relacionadas con las actividades de evalua-
cién de la conformidad y tendrd acceso a todo el equipo o las
instalaciones que necesite.

7. El personal que efecttie las actividades de evaluacién de la
conformidad tendra:

a) una buena formacién técnica y profesional para realizar to-
das las actividades de evaluacién de la conformidad para las
que el organismo de evaluacién de la conformidad ha sido
notificado;

b) un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las evalua-
ciones que efectiia y la autoridad necesaria para efectuarlas;

¢) un conocimiento y una comprensiéon adecuados de los re-
quisitos esenciales de salud y seguridad que se establecen en
el anexo I, de las normas armonizadas aplicables y de las
disposiciones pertinentes de la legislacién de armonizacién
de la Unidn y de la legislacién nacional aplicable;

d) la capacidad necesaria para la elaboracién de los certificados,
los documentos y los informes que demuestren que se han
efectuado las evaluaciones.

8.  Se garantizard la imparcialidad del organismo de evalua-
cién de la conformidad, de sus mdximos directivos y del per-
sonal responsable de la realizacién de las tareas de evaluacién
de la conformidad.

La remuneracién de los maximos directivos y del personal res-
ponsable de la realizacion de las tareas de evaluacion de la
conformidad de un organismo de evaluacién de la conformidad
no dependerd del niimero de evaluaciones realizadas ni de los
resultados de dichas evaluaciones.
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9.  El organismo de evaluacion de la conformidad suscribird
un seguro de responsabilidad civil, salvo que el Estado asuma la
responsabilidad con arreglo al Derecho interno, o que el propio
Estado miembro sea directamente responsable de la evaluacién
de la conformidad.

10.  El personal del organismo de evaluacién de la conformi-
dad deberd observar el secreto profesional acerca de toda la
informacién recabada en el marco de sus tareas, con arreglo a
los anexos IV a XII o a cualquier disposicién de Derecho interno
por la que se aplique, salvo con respecto a las autoridades
competentes del Estado miembro en que realice sus actividades.
Se protegeran los derechos de propiedad.

11.  El organismo de evaluacién de la conformidad partici-
pard en las actividades pertinentes de normalizacion y las acti-
vidades del Grupo de Coordinacién de los Organismos Notifi-
cados para los Ascensores establecido con arreglo al articulo 36,
o se asegurard de que su personal responsable de la realizacién
de las tareas de evaluacién de la conformidad esté informado al
respecto. El organismo de evaluacion de la conformidad aplicard
a modo de directrices generales las decisiones y los documentos
administrativos que resulten de las labores del grupo.

Articulo 25

Presuncion de conformidad de los organismos notificados

Si un organismo de evaluacién de la conformidad demuestra
que cumple los criterios establecidos en las normas armonizadas
pertinentes o partes de estas, cuyas referencias se hayan publi-
cado en el Diario Oficial de la Union Europea, se presumird que
cumple los requisitos establecidos en el articulo 24 en la medida
en que las normas armonizadas aplicables cubran esos requisi-
tos.

Articulo 26

Filiales y subcontratacion de organismos notificados

1. Cuando el organismo notificado subcontrate tareas espe-
cificas relacionadas con la evaluacién de la conformidad o recu-
rra a una filial, se asegurard de que el subcontratista o la filial
cumplen los requisitos establecidos en el articulo 24 e infor-
mard a la autoridad notificante en consecuencia.

2. El organismo notificado asumira la plena responsabilidad
de las tareas realizadas por los subcontratistas o las filiales, con
independencia de donde tengan su sede.

3. Las actividades solo podran subcontratarse o delegarse en
una filial previo consentimiento del cliente.

4. El organismo notificado mantendrd a disposicién de las
autoridades notificantes los documentos pertinentes sobre la
evaluacion de las cualificaciones del subcontratista o de la filial,
asi como el trabajo que estos realicen con arreglo a los anexos
IV a XIL

Articulo 27

Solicitud de notificacion

1. Los organismos de evaluacién de la conformidad presen-
tardn una solicitud de notificacién a la autoridad notificante del
Estado miembro donde estén establecidos.

2. La solicitud de notificacion ird acompafiada de una des-
cripcién de las actividades de evaluacion de la conformidad, del
procedimiento o procedimientos de evaluacién de la conformi-
dad y de los ascensores o componentes de seguridad para as-
censores para los que el organismo se considere competente, asf
como de un certificado de acreditacion, si lo hay, expedido por
un organismo nacional de acreditacién, que declare que el or-
ganismo de evaluacién de la conformidad cumple los requisitos
establecidos en el articulo 24.

3. Cuando el organismo de evaluacién de la conformidad en
cuestion no pueda facilitar un certificado de acreditacion, en-
tregard a la autoridad notificante todas las pruebas documenta-
les necesarias para la verificacion, el reconocimiento y el segui-
miento periédico del cumplimiento de los requisitos estableci-
dos en el articulo 24.

Articulo 28

Procedimiento de notificacién

1. Las autoridades notificantes solo podrdn notificar organis-
mos de evaluacion de la conformidad que satisfagan los requi-
sitos establecidos en el articulo 24.

2. Los notificardn a la Comisién y a los demds Estados
miembros mediante el sistema de notificacion electrénica desa-
rrollado y gestionado por la Comision.

3. La notificacién incluird informacién pormenorizada de las
actividades de evaluacién de la conformidad, el procedimiento o
procedimientos de evaluacién de la conformidad y los ascenso-
res o los componentes de seguridad para ascensores en cuestion,
y la correspondiente certificacion de competencia.

4. Cuando una notificacién no esté basada en el certificado
de acreditacion mencionado en el articulo 27, apartado 2, la
autoridad notificante transmitird a la Comisién y a los demds
Estados miembros las pruebas documentales que demuestren la
competencia del organismo de evaluacién de la conformidad y
las disposiciones existentes destinadas a garantizar que se hard
un seguimiento periédico del organismo y que este seguird
cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 24.

5. El organismo en cuestién solo podré realizar las activida-
des de un organismo notificado si la Comisiéon y los demds
Estados miembros no han formulado ninguna objecién en el
plazo de dos semanas a partir de una notificacién en caso de
que se utilice un certificado de acreditacién y de dos meses a
partir de una notificacion en caso de no se utilice acreditacién.
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Solo ese organismo serd considerado un organismo notificado a
efectos de la presente Directiva.

6. La autoridad notificante informard a la Comisién y a los
demds Estados miembros de todo cambio pertinente posterior a
la notificacion.

Articulo 29

Nimeros de identificacién y listas de organismos
notificados

1. La Comisién asignard un niimero de identificacién a cada
organismo notificado.

Asignard un solo niimero incluso cuando el organismo sea
notificado con arreglo a varios actos de la Unidn.

2. La Comisién hard publica la lista de organismos notifica-
dos con arreglo a la presente Directiva, junto con los niimeros
de identificacion que les han sido asignados y las actividades
para las que han sido notificados.

La Comision se asegurard de que la lista se mantiene
actualizada.

Articulo 30

Cambios en la notificaciéon

1. Cuando una autoridad notificante compruebe o sea infor-
mada de que un organismo notificado ya no cumple los requi-
sitos establecidos en el articulo 24 o no estd cumpliendo sus
obligaciones, la autoridad notificante restringird, suspenderd o
retirard la notificacion, segtin el caso, dependiendo de la grave-
dad del incumplimiento de los requisitos u obligaciones. Infor-
mard inmediatamente a la Comisién y a los demds Estados
miembros al respecto.

2. En caso de retirada, restriccion o suspension de la notifi-
cacién, o de que el organismo notificado haya cesado su acti-
vidad, el Estado miembro notificante adoptard las medidas opor-
tunas para que los expedientes de dicho organismo sean trata-
dos por otro organismo notificado o se pongan a disposicién de
las autoridades notificantes y de vigilancia responsables cuando
estas los soliciten.

Articulo 31

Cuestionamiento de la competencia de organismos
notificados

1. La Comisién investigard todos los casos en los que dude o
le planteen dudas de que un organismo notificado sea compe-
tente o siga cumpliendo los requisitos y las responsabilidades
que se le han atribuido.

2. El Estado miembro notificante facilitard a la Comision, a
peticién de esta, toda la informacioén en que se fundamenta la

notificacion o el mantenimiento de la competencia del orga-
nismo notificado de que se trate.

3. La Comisién garantizard el trato confidencial de toda la
informacién sensible recabada en el transcurso de sus investi-
gaciones.

4. Cuando la Comisién compruebe que un organismo noti-
ficado no cumple o ha dejado de cumplir los requisitos de su
notificacién, adoptard un acto de ejecucién por el que solicite al
Estado miembro notificante que adopte las medidas correctoras
necesarias, que pueden consistir, cuando sea necesario, en la
anulacién de la notificacién.

Dicho acto de ejecucion se adoptard de conformidad con el
procedimiento consultivo contemplado en el articulo 42, apar-
tado 2.

Articulo 32

Obligaciones operativas de los organismos notificados

1. Los organismos notificados realizardn evaluaciones de la
conformidad siguiendo los procedimientos de evaluacién de la
conformidad establecidos en los articulos 15 y 16.

2. Las evaluaciones de la conformidad se realizarin de ma-
nera proporcionada, evitando imponer cargas innecesarias a los
agentes econémicos. Los érganos de evaluacion de la conformi-
dad ejercerdn sus actividades teniendo debidamente en cuenta el
tamario de las empresas, el sector en que operan, su estructura,
el grado de complejidad de la tecnologia del producto y si el
proceso de produccién es en serie.

No obstante, respetardn al hacerlo el grado de rigor y el nivel de
proteccioén requerido para que los ascensores o componentes de
seguridad para ascensores cumplan la presente Directiva.

3. Si un organismo notificado comprueba que un instalador
o fabricante no cumple los requisitos esenciales de salud y
seguridad de la presente Directiva o las normas armonizadas
correspondientes u otras especificaciones técnicas, instard al ins-
talador o fabricante a adoptar medidas correctoras adecuadas y
no expedird el certificado.

4. Si en el transcurso del seguimiento de la conformidad
consecutivo a la expedicion del certificado o una decision de
aprobacion, segin proceda, un organismo notificado constata
que un ascensor o componente de seguridad para ascensores ya
no es conforme, instard al instalador o fabricante a adoptar las
medidas correctoras adecuadas y, si es necesario, suspenderd o
retirard el certificado o la decision de aprobacion.

5. Sino se adoptan medidas correctoras o estas no surten el
efecto exigido, el organismo notificado restringird, suspenderd o
retirard cualquier certificado o decision de aprobacién, segtn el
caso.
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Articulo 33

Recurso contra las decisiones de los organismos
notificados

Los Estados miembros velardn por que esté disponible un pro-
cedimiento de recurso frente a las decisiones del organismo
notificado.

Articulo 34

Obligacion de informacién de los organismos notificados

1. Los organismos notificados informaran a la autoridad no-
tificante:

a) de cualquier denegacion, restriccion, suspension o retirada de
un certificado o decisién de aprobacion;

b) de cualquier circunstancia que afecte al ambito o a las con-
diciones de notificacion;

¢) de cualquier solicitud de informaci6n sobre las actividades de
evaluacién de la conformidad que hayan recibido de las
autoridades de vigilancia del mercado;

d) previa solicitud, de las actividades de evaluacién de la con-
formidad realizadas dentro del dmbito de su notificacion y
de cualquier otra actividad realizada, incluidas las actividades
y la subcontratacién transfronterizas.

2. Los organismos notificados proporcionardn a los demds
organismos notificados con arreglo a la presente Directiva que
realicen actividades de evaluacion de la conformidad similares y
que contemplen el mismo tipo de ascensores o el mismo tipo
de componentes de seguridad para ascensores, informacién per-
tinente sobre cuestiones relacionadas con resultados negativos y,
previa solicitud, con resultados positivos de la evaluacion de la
conformidad.

Articulo 35

Intercambio de experiencias

La Comisién dispondrd que se organice el intercambio de ex-
periencias entre las autoridades nacionales de los Estados miem-
bros responsables de la politica de notificacién.

Articulo 36

Coordinacion de los organismos notificados

La Comisién se asegurard de que se instaura y se gestiona
convenientemente una adecuada coordinacién y cooperacién
entre los organismos notificados con arreglo a la presente Di-
rectiva mediante un Grupo de Coordinacion de los Organismos
Notificados para los Ascensores.

Los Estados miembros se asegurardn de que los organismos que
notifican participan en el trabajo de este grupo, directamente o
por medio de representantes designados.

CAPITULO V

VIGILANCIA DEL MERCADO DE LA UNION, CONTROL DE LOS

ASCENSORES O COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA

ASCENSORES QUE ENTREN EN EL MERCADO DE LA UNION
Y PROCEDIMIENTO DE SALVAGUARDIA DE LA UNION

Articulo 37

Vigilancia del mercado de la Unién y control de los
ascensores o componentes de seguridad para ascensores
que entren en el mercado de la Unién

El articulo 15, apartado 3, y los articulos 16 a 29 del Regla-
mento (CE) n® 765/2008 se aplicardn a los ascensores y com-
ponentes de seguridad para ascensores.

Articulo 38

Procedimiento que debe seguirse cuando un ascensor o
componente de seguridad para ascensores presente un
riesgo a escala nacional

1. Cuando las autoridades de vigilancia del mercado de un
Estado miembro tengan motivos suficientes para creer que un
ascensor o componente de seguridad para ascensores sujeto a la
presente Directiva entrafia un riesgo para la salud o la seguridad
de las personas o, en su caso, la seguridad de los bienes, llevardn
a cabo una evaluacion en relacién con el ascensor o compo-
nente de seguridad para ascensores en cuestion atendiendo a
todos los requisitos pertinentes establecidos en la presente Di-
rectiva. A tal fin, los agentes econdémicos correspondientes coo-
perardn en funcioén de las necesidades con las autoridades de
vigilancia del mercado.

Cuando, en el transcurso de la evaluacién mencionada en el
parrafo primero, las autoridades de vigilancia del mercado cons-
taten que un ascensor no cumple los requisitos establecidos en
la presente Directiva, pedirdn sin demora al instalador que
adopte todas las medidas correctoras adecuadas para adaptar
el ascensor a los citados requisito en un plazo de tiempo razo-
nable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que ellas pres-
criban.

Cuando, en el transcurso de la evaluacién mencionada en el
parrafo primero, las autoridades de vigilancia del mercado cons-
taten que un componente de seguridad para ascensores no
cumple los requisitos establecidos en la presente Directiva, pe-
dirdn sin demora al agente econdémico en cuestion que adopte
todas las medidas correctoras adecuadas para adaptar los com-
ponente de seguridad para ascensores a los citados requisitos,
retirarlo del mercado o recuperarlo en un plazo de tiempo
razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que ellas
prescriban.

Las autoridades de vigilancia del mercado informardn al orga-
nismo notificado correspondiente en consecuencia.

El articulo 21 del Reglamento (CE) n°®765/2008 serd de apli-
caciéon a las medidas mencionadas en los parrafos segundo y
tercero del presente apartado.

2. Cuando las autoridades de vigilancia del mercado consi-
deren que el incumplimiento no se limita al territorio nacional,
informardn a la Comisién y a los demds Estados miembros de
los resultados de la evaluacion y de las medidas que han pedido
al agente econémico que adopte.
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3. El agente econdmico se asegurard de que se adoptan todas
las medidas correctoras pertinentes en relacién con todos los
ascensores y componentes de seguridad para ascensores afecta-
dos que haya introducido en el mercado o comercializado en
toda la Unién.

4. Si el instalador no adopta las medidas correctoras adecua-
das en el plazo de tiempo indicado en el apartado 1, parrafo
segundo, las autoridades de vigilancia del mercado adoptardn
todas las medidas provisionales adecuadas para restringir o pro-
hibir la comercializacién en su mercado nacional o la utiliza-
cién del ascensor de que se trate, o para recuperarlo.

Si el agente econémico pertinente no adopta las medidas co-
rrectoras adecuadas en el plazo de tiempo indicado en el apar-
tado 1, parrafo tercero, las autoridades de vigilancia del mercado
adoptardn todas las medidas provisionales adecuadas para pro-
hibir o restringir la comercializacién del componente de segu-
ridad para ascensores en el mercado nacional, retirarlo de ese
mercado o recuperarlo.

Las autoridades de vigilancia del mercado informardn sin de-
mora a la Comision y a los demds Estados miembros de tales
medidas.

5. La informaciéon mencionada en el apartado 4, pdrrafo
tercero, incluird todos los detalles disponibles, en particular
los datos necesarios para la identificacién del ascensor o com-
ponente de seguridad para ascensores no conforme, su origen,
la naturaleza de la supuesta no conformidad y del riesgo plan-
teado, la naturaleza y duracién de las medidas nacionales adop-
tadas y los argumentos expresados por el agente econdémico
pertinente. En particular, las autoridades de vigilancia del mer-
cado indicardn si la no conformidad se debe a uno de los
motivos siguientes:

a) el ascensor o componente de seguridad para ascensores no
cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad con
arreglo a la presente Directiva, o

b) hay deficiencias en las normas armonizadas a las que se
refiere el articulo 14 que atribuyen una presuncién de con-
formidad.

6. Los Estados miembros distintos del que inici6 el procedi-
miento con arreglo al presente articulo informaran sin demora a
la Comisién y a los demds Estados miembros de toda medida
que adopten y de toda informacién adicional sobre la no con-
formidad del ascensor o componente de seguridad para ascen-
sores en cuestion que tengan a su disposicion y, en caso de
desacuerdo con la medida nacional adoptada, presentardn sus
objeciones al respecto.

7. Sien el plazo de tres meses a partir de la recepcién de la
informacién indicada en el pérrafo tercero del apartado 4 nin-
gtn Estado miembro ni la Comisién presentan objecion alguna
sobre una medida provisional adoptada por un Estado miem-
bro, la medida se considerard justificada.

8.  Los Estados miembros velardn por que se adopten sin
demora las medidas restrictivas adecuadas respecto al ascensor

o componente de seguridad para ascensores en cuestion, tales
como la retirada del mercado de un componente de seguridad
para ascensores.

Articulo 39

Procedimiento de salvaguardia de la Unién

1. Si, una vez concluido el procedimiento establecido en el
articulo 38, apartados 3 y 4, se formulan objeciones contra
medidas adoptadas por un Estado miembro, o si la Comisién
considera que tales medidas son contrarias a la legislacién de la
Unién, la Comisidén consultard sin demora a los Estados miem-
bros y al agente o los agentes econdmicos pertinentes, y pro-
cederd a la evaluacién de la medida nacional. Sobre la base de
los resultados de la evaluacion, la Comisién adoptard un acto de
ejecucion por el que se determine si la medida nacional estd o
no justificada.

La Comisién comunicard inmediatamente su decisién a todos
los Estados miembros y al agente o los agentes econémicos
pertinentes.

2. Si la medida nacional relativa a un ascensor se considera
justificada, todos los Estados miembros adoptardn las medidas
necesarias para velar por que se restrinja o se prohiba la co-
mercializacion del ascensor no conforme, o su utilizacién, o sea
retirado del mercado.

Si la medida nacional relativa a un componente de seguridad
para ascensores se considera justificada, todos los Estados
miembros adoptardn las medidas necesarias para retirar de su
mercado nacional el componente de seguridad para ascensores
no conforme.

Los Estados miembros informaran a la Comisién en consecuen-
cia.

Si la medida nacional no se considera justificada, el Estado
miembro en cuestion la retirard.

3. Cuando la medida nacional se considere justificada y la no
conformidad del ascensor o componente de seguridad para as-
censores se atribuya a deficiencias de las normas armonizadas a
las que se refiere al articulo 38, apartado 5, letra b), de la
presente Directiva, la Comisién aplicard el procedimiento pre-
visto en el articulo 11 del Reglamento (UE) n® 1025/2012.

Articulo 40

Ascensores, o componentes de seguridad para ascensores,
conformes, que presenten un riesgo

1. Si tras efectuar una evaluacion con arreglo al articulo 38,
apartado 1, un Estado miembro comprueba que un ascensor,
aunque conforme con la presente Directiva, presenta un riesgo
para la salud o la seguridad de las personas y, en su caso, la
seguridad de los bienes, pedird al instalador que adopte todas las
medidas adecuadas para que el ascensor en cuestién no entrafie
ese riesgo o retire el componente de seguridad para ascensores
del mercado o lo recupere o restrinja o prohiba su utilizacién
en un plazo de tiempo razonable, proporcional a la naturaleza
del riesgo, que ¢l determine.
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Si, tras efectuar una evaluacion con arreglo al articulo 38, apar-
tado 1, un Estado miembro comprueba que un componente de
seguridad para ascensores, aunque conforme con la presente
Directiva, presenta un riesgo para la salud o la seguridad de
las personas y, en su caso, la seguridad de los bienes, pedird
al agente econémico pertinente que adopte todas las medidas
adecuadas para asegurarse de que el componente de seguridad
para ascensores en cuestion no presente ese riesgo cuando se
introduzca en el mercado, o bien para retirarlo del mercado o
recuperarlo en el plazo de tiempo razonable, proporcional a la
naturaleza del riesgo, que dicho Estado determine.

2. El agente econémico se asegurard de que se adoptan las
medidas correctoras necesarias en relacién con todos los ascen-
sores o componentes de seguridad para ascensores afectados
que haya introducido en el mercado o comercializado en toda
la Unién.

3. El Estado miembro informard inmediatamente a la Comi-
sién y a los demds Estados miembros al respecto. La informa-
cién facilitada incluird todos los detalles disponibles, en parti-
cular los datos necesarios para identificar el ascensor o compo-
nente de seguridad para ascensores en cuestion y determinar su
origen, la cadena de suministro, la naturaleza del riesgo plan-
teado y la naturaleza y duraciéon de las medidas nacionales
adoptadas.

4. La Comision consultard sin demora a los Estados miem-
bros y al agente o los agentes econdmicos en cuestién y pro-
cederd a la evaluacién de la medida nacional. Sobre la base de
los resultados de la evaluacion, adoptard mediante actos de
ejecucion una decision en la que indicard si la medida nacional
estd justificada y, en su caso, propondrd medidas adecuadas.

Los actos de ejecucion a que se refiere el parrafo primero del
presente apartado se adoptardn de conformidad con el procedi-
miento de examen contemplado en el articulo 42, apartado 3.

Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas
relacionadas con la proteccién de la salud y la seguridad de
las personas, la Comision adoptard actos de ejecucion de apli-
cacién inmediata con arreglo al procedimiento previsto en el
articulo 42, apartado 4.

5. La Comisién comunicard inmediatamente su decision a
todos los Estados miembros y al agente o los agentes econé-
micos pertinentes.

Articulo 41

Incumplimiento formal

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 38, si un
Estado miembro constata una de las situaciones indicadas a
continuacion, pedird al agente econémico correspondiente que
subsane la falta de conformidad en cuestion:

a) se ha colocado el marcado CE incumpliendo el articulo 30
del Reglamento (CE) n®765/2008 o el articulo 19 de la
presente Directiva;

b) no se ha colocado el marcado CE;

¢) se ha colocado el niimero de identificacién del organismo
notificado, incumpliendo el articulo 19, o no se ha colocado,
cuando lo exigia el articulo 19;

d) no se ha establecido la declaracion UE de conformidad;

€) no se ha establecido correctamente la declaracion UE de
conformidad;

f) la documentacion técnica mencionada en las partes A y B
del anexo IV y en los anexos VII, VIII y XI no estd disponible
o estd incompleta;

g) el nombre, el nombre comercial registrado o la marca regis-
trada o la direccion del instalador, fabricante o importador
no se han indicado de conformidad con el articulo 7, apar-
tado 6, el articulo 8, apartado 6, o el articulo 10, apartado 3;

h) la informacién que permita identificar el ascensor o compo-
nente de seguridad para ascensores no se ha indicado de
conformidad con el articulo 7, apartado 5, o con el articu-
lo 8, apartado 5;

i) el ascensor o componente de seguridad para ascensores no
van acompaflados de los documentos mencionados en el
articulo 7, apartado 7, o en el articulo 8, apartado 7, o estos
documentos no son conformes con los requisitos aplicables.

2. Sila falta de conformidad indicada en el apartado 1 per-
siste, el Estado miembro en cuestion adoptard todas las medidas
adecuadas para restringir o prohibir el uso del ascensor o recu-
perar el ascensor o para restringir o prohibir la comercializacién
del componente de seguridad para ascensores o para asegurarse
de que sea recuperado o retirado del mercado.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO DE COMITE, DISPOSICIONES TRANSITO-
RIAS Y FINALES

Articulo 42

Procedimiento de comité

1. La Comisién estard asistida por el Comité de Ascensores.
Este comité serd un comité en el sentido del Reglamento (UE)
n° 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente aparta-
do, serd de aplicacién el articulo 4 del Reglamento (UE)
n° 182/2011.

3. En los casos en que se haga referencia al presente aparta-
do, serd de aplicacion el articulo 5 del Reglamento (UE)
n° 182/2011.
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4. En los casos en que se haga referencia al presente aparta-
do, serd de aplicacién el articulo 8 del Reglamento (UE)
n° 182/2011, en relacién con el articulo 5 de este.

5. La Comisién consultard al Comité sobre cualquier asunto
en que el Reglamento (UE) n°® 1025/2012 o cualquier otra le-
gislacién de la Unién requieran la consulta de expertos del
sector.

El Comité podrd examinar, ademds, cualquier otra cuestiéon re-
lativa a la aplicacion de la presente Directiva que puedan plan-
tear tanto su Presidencia como el representante de un Estado
miembro de conformidad con su reglamento interno.

Articulo 43

Sanciones

Los Estados miembros establecerdn las normas relativas a las
sanciones aplicables a las infracciones de los agentes econdmi-
cos respecto de las disposiciones de la legislacién nacional adop-
tadas de conformidad con la presente Directiva y tomardn las
medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Dichas
normas podrdn incluir sanciones penales en caso de infraccién
grave.

Dichas sanciones deberdn ser eficaces, proporcionadas y disua-
sorias.

Articulo 44

Disposiciones transitorias

Los Estados miembros no impedirdn la puesta en servicio de
ascensores o la comercializacién de componentes de seguridad
para ascensores sujetos a la Directiva 95/16/CE que sean con-
formes con dicha Directiva y se hayan introducido en el mer-
cado antes del 20 de abril de 2016.

Los certificados y decisiones expedidos por organismos notifi-
cados con arreglo a la Directiva 95/16/CE serdn vélidos con
arreglo a la presente Directiva.

Articulo 45
Transposicién

1. Los Estados miembros adoptardn y publicardn, a mds tar-
dar el 19 de abril de 2016, las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en el articulo 2, puntos 4 a 21; los articulos 7 a 14,
17 y 18; el articulo 19, apartado 5; los articulos 20 a 44; el
articulo 45, apartado 1; los articulos 47 y 48 y el anexo II, parte
A, letras f), k), 1) y m); el anexo II, parte B, letras e), k), 1) y m);
el anexo IV, parte A, punto 2, letra e), punto 3, letras c), d) y f),
punto 4, letras b) a €), puntos 5 a 9; el anexo IV, parte B, punto
2, letra ), punto 3, letras c), €) y h), punto 4, letras ¢) a e),
punto 6, pérrafos segundo, tercero y cuarto, puntos 7 a 10; el
anexo V, punto 3.2, letra b), puntos 5 y 6; el anexo VI, punto
3.1, letras a), b) y ¢), punto 3.3, parrafos cuarto y quinto, punto

4.3, punto 7; el anexo VII, punto 3.1, letras a), b), d) y f), punto
3.3, punto 4.2, punto 7; el anexo VIII, punto 3, letras c), €) y h),
punto 4; el anexo IX, punto 3, letras a) a d); el anexo X, punto
3.1, letras a) y e), punto 3.4, punto 6; el anexo XI, punto 3.1,
letras a), b), ¢) y e), puntos 3.3.4 y 3.3.5, puntos 3.4 y 3.5,
punto 5, letra b), punto 6; el anexo XII, punto 3.1, letra a),
punto 3.3 y punto 6. Comunicardn inmediatamente a la Comi-
sién el texto de dichas medidas.

Aplicardn dichas medidas a partir del 20 de abril de 2016.

Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas
incluirdn una referencia a la presente Directiva o irdn acompa-
fladas de dicha referencia en su publicacion oficial. Incluirdn
igualmente una mencién en la que se precise que las referencias
hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas vigentes, a la Directiva derogada por la presente Direc-
tiva se entenderdn hechas a la presente Directiva. Los Estados
miembros establecerdn las modalidades de la mencionada refe-
rencia y el modo en que se formule la mencién.

2. Los Estados miembros comunicardn a la Comision el texto
de las disposiciones bdsicas de Derecho interno que adopten en
el dmbito regulado por la presente Directiva.

Articulo 46
Revision
1. Antes del 19 de abril de 2018 la Comisién presentard al

Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplica-
cién y el funcionamiento del presente Reglamento.

2. El informe se basard en una consulta a las partes intere-
sadas pertinentes.

3. El informe ird acompaifiado, en su caso, de una propuesta
de modificacion de la presente Directiva.

Atticulo 47
Derogacién

La Directiva 95/16/CE, modificada por los actos indicados en el
anexo XIII, parte A, de la presente Directiva, queda derogada
con efectos a partir del 20 de abril de 2016, sin perjuicio de las
obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de
transposicién al Derecho nacional y de aplicaciéon de la Direc-
tiva, que figuran en el anexo XIII, parte B.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderdn hechas a la
presente Directiva y se leerdn con arreglo a la tabla de corres-
pondencias que figura en el anexo XIV.

Articulo 48

Entrada en vigor y aplicacion

La presente Directiva entrard en vigor a los veinte dias de su
publicacion en el Diario Oficial de la Unién Europea.
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Los articulos: articulo 1; articulo 2, puntos 1 a 4; articulos 3 a 6; articulos 15 y 16; articulo 19, apartados 1
a 4; articulo 44; articulo 45, apartado 2, y articulo 49, y anexos: anexo [; anexo II, parte A, letras a) a €) y g)
a j); anexo 1II, parte B, letras a), ¢), d) y f) a j); anexo III; anexo 1V, parte A, punto 1, punto 2, letras a) a d),
punto 3, letras a), b), €), g) y h), punto 4, letra a), y punto 10; anexo 1V, parte B, punto 1, punto 2, letras a)
a d), punto 3, letras a), b), d), f), g), i) vy j), punto 4, letras a) y b), punto 6, parrafo primero, y punto 11;
anexo V, puntos 1 a 3.1, punto 3.2, letra a), y puntos 3.3 a 4; anexo VI, puntos 1 y 2, punto 3.1, letras d) a
f), punto 3.2, punto 3.3, pérrafos primero a tercero, puntos 3.4 a 4.2 y punto 6; anexo VII, puntos 1 y 2,
punto 3.1, letras ¢) y e), puntos 3.2, 3.4 y 4.1, puntos 4.3 a 6; anexo VIII, puntos 1 y 2, punto 3, letras a),
b), f), g) e i), y punto 6; anexo IX, puntos 1 y 2 y puntos 4 a 6; anexo X, puntos 1 y 2, punto 3.1, letras b)
a d), puntos 3.2 y 3.3 y puntos 4 y 5; anexo XI, puntos 1 y 2, punto 3.1, letra d), puntos 3.2, 3.3.1 y 4,
punto 5, letras a), ¢) y d), y anexo XII, puntos 1 y 2, punto 3.1, letras b) a d), y puntos 3.2, 3.4, 4y 5 se
aplicardn a partir del 19 de abril de 2016.

Articulo 49

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 26 de febrero de 2014.

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente
M. SCHULZ D. KOURKOULAS
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ANEXO 1

REQUISITOS ESENCIALES DE SALUD Y SEGURIDAD

OBSERVACIONES PRELIMINARES

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

Las obligaciones establecidas por los requisitos esenciales de salud y seguridad solo se aplicardn cuando para el
ascensor o el componente de seguridad para ascensores en cuestion exista el riesgo correspondiente al ser utilizado
en las condiciones previstas por el instalador o el fabricante.

Los requisitos esenciales de salud y seguridad contenidos en la Directiva son imperativos. No obstante, dado el
actual estado de la técnica, es posible que no sean alcanzables los objetivos que fijan dichos requisitos. En ese caso,
y en la medida de lo posible, el ascensor o el componente de seguridad para ascensores deberd estar disefiado y
fabricado para acercarse a dichos objetivos.

El fabricante y el instalador estardn obligados a efectuar una evaluacion de los riesgos para determinar todos los
riesgos que pueden presentar sus productos; deberdn proceder seguidamente a su disefio y fabricacién teniendo en
cuenta la evaluacion.

Generalidades

Aplicacion de la Directiva 2006/42/CE

Cuando exista un riesgo pertinente y no se contemple en el presente anexo, se aplicardn los requisitos esenciales de
salud y seguridad del anexo I de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (!). En todos los
casos serdn de aplicacion los requisitos esenciales de salud y seguridad del punto 1.1.2 del anexo I de la Directiva
2006/42CE.

Habitdculo

El habiticulo de cada ascensor serd una cabina. Esta cabina deberd estar disefiada y fabricada de forma que su
espacio y resistencia correspondan al niimero maximo de personas y a la carga nominal del ascensor fijados por el
instalador.

Cuando el ascensor se destine al transporte de personas y sus dimensiones lo permitan, la cabina estard disefiada y
fabricada de forma que, por sus caracteristicas estructurales, no dificulte o impida el acceso a la misma o su
utilizacién por las personas con discapacidades, y permita cualquier adaptacion destinada a facilitar su utilizacion
por estas personas.

Elementos de suspensién y elementos de sustentacion

Los elementos de suspensién o de sustentacién de la cabina, sus sujeciones y todas sus terminaciones deberdn
elegirse y diseniarse de forma que garanticen un nivel de seguridad global adecuado y reduzcan al minimo el riesgo
de caida de la cabina, tomando en consideracion las condiciones en las que se utilice, los materiales empleados y
las condiciones de fabricacion.

En los casos en los que la suspension de la cabina se efectiie por medio de cables o cadenas, habrd por lo menos
dos cables o cadenas independientes, con sus respectivos sistemas de enganche. Estos cables y cadenas no deberdn
poseer juntas o empalmes, salvo los necesarios para fijarlos o formar un bucle.

Control de la carga (incluida la sobrevelocidad)

Los ascensores estardn disefiados, fabricados e instalados de manera que se impida la puesta en marcha normal si
se supera la carga nominal.

Los ascensores deberdn poseer un limitador de velocidad.

Estos requisitos no se aplicardn a los ascensores en los que el disefio del sistema de traccion impida la sobreve-

locidad.
Los ascensores rdapidos deberdn estar equipados de un dispositivo de control y limitacion de la velocidad.

Los ascensores que utilicen poleas de friccion deberdn estar disefiados de tal forma que quede garantizada la
estabilidad de los cables de traccion sobre la polea.

Maquinaria

. Todos los ascensores para personas deberdn contar con una maquinaria propia. Este requisito no afecta a los

ascensores en los que los contrapesos estén sustituidos por una segunda cabina.

() DO L 157 de 9.6.2006, p. 24.
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1.6.
1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

2.2.

2.3.

3.1.

. El instalador deberd asegurarse de que la maquinaria y los dispositivos asociados del mismo no sean accesibles,

excepto para los trabajos de mantenimiento y los casos de emergencia.

Mandos

Los mandos de los ascensores que vayan a ser utilizados por personas con discapacidad no acompafiadas deberdn
estar disefiados y dispuestos en consecuencia.

La funcién de los mandos estard claramente sefialada.

Los circuitos de llamada de un grupo de ascensores podrdn ser comunes o estar interconectados.

El material eléctrico deberd instalarse y conectarse de forma que:

a) quede excluida cualquier confusién con circuitos que no tengan una relacién directa con el ascensor;

b) pueda conmutarse en carga la alimentacién de energfa;

¢) los movimientos del ascensor dependan de mecanismos de seguridad eléctrica instalados en un circuito de
seguridad eléctrica separado;

d) un fallo de la instalacion eléctrica no produzca situaciones peligrosas.

Riesgos para las personas que estén fuera de la cabina

El ascensor deberd estar diseflado y fabricado de forma que sea imposible el acceso al hueco recorrido por el
ascensor, excepto para los trabajos de mantenimiento y los casos de emergencia. Deberd imposibilitarse la
utilizacién normal del ascensor antes de que una persona entre en dicho hueco.

El ascensor deberd estar disefiado y fabricado para impedir el riesgo de aplastamiento cuando la cabina esté en una
de sus posiciones extremas.

Se logra este objetivo mediante un espacio libre o refugio situado mas alld de las posiciones extremas.

No obstante, en casos especificos, y ofreciendo a los Estados miembros la posibilidad de dar previamente su
acuerdo, en particular en inmuebles ya existentes, si fuere imposible aplicar esta solucion, podrdn preverse otros
medios apropiados a fin de evitar este riesgo.

Los niveles de entrada y salida de la cabina deberdn estar equipados con puertas en los rellanos cuya resistencia
mecénica sea adecuada para las condiciones de utilizacion previstas.

Un dispositivo de interbloqueo deberd impedir, cuando el ascensor esté funcionando normalmente:

a) la puesta en movimiento de la cabina, inducida o no, cuando no estén cerradas y bloqueadas todas las puertas
de los rellanos;

b) la apertura de una de las puertas de los rellanos cuando la cabina atin estd en movimiento y se encuentra fuera
de la zona de parada prescrita.

No obstante, se admiten los movimientos con las puertas abiertas cuando estos se realicen a fin de situar el
ascensor al nivel de los rellanos, en zonas determinadas, y siempre que la velocidad esté controlada.

Riesgos para las personas que van dentro de la cabina

Las cabinas de los ascensores deberdn estar completamente cerradas por paredes sin aberturas, incluidos el suelo y
el techo, con excepcion de los orificios de ventilacién, y equipadas de puertas sin aberturas. Las puertas de las
cabinas deberdn disefiarse e instalarse de forma que la cabina no pueda efectuar ningiin movimiento, salvo los
movimientos de puesta a nivel contemplados en el parrafo tercero del punto 2.3, si no estdn cerradas las puertas, y
de modo que se detenga en caso de apertura de las mismas.

Las puertas de las cabinas deberdn permanecer cerradas y bloqueadas en caso de pararse el ascensor entre dos
niveles, si existiere un riesgo de caida entre la cabina y el hueco, o en caso de ausencia de hueco.
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3.2

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

5.2.

El ascensor deberd estar provisto de dispositivos que, en caso de interrumpirse el suministro de energia o de averfa
de componentes, impidan su caida libre o movimientos incontrolados de la cabina.

El dispositivo destinado a impedir la caida libre de la cabina deberd ser independiente de los elementos de
suspension de la cabina.

Este dispositivo deberd ser capaz de detener la cabina en las condiciones de carga nominal y velocidad maxima
previstas por el instalador. La parada debida a la accion de dicho dispositivo no deberd provocar una desaceleracion
peligrosa para los ocupantes en todos los casos de carga.

Deberdn instalarse dispositivos amortiguadores de la marcha entre el fondo del hueco y el suelo de la cabina.
En este caso, el espacio libre citado en el punto 2.2 se medird con los amortiguadores totalmente comprimidos.

Este requisito no se aplicard a los ascensores cuya cabina, debido al disefio del sistema de traccién, no pueda entrar
en el espacio libre indicado en el punto 2.2.

Los ascensores deberdn disefiarse y fabricarse de forma que no puedan ponerse en movimiento si no estdn en
situacion de funcionar los dispositivos mencionados en el punto 3.2.

Otros riesgos

Cuando estén motorizadas, las puertas de los rellanos, las puertas de las cabinas o el conjunto de unas y otras
deberdn estar equipadas de un dispositivo que evite el riesgo de aplastamiento mientras se mueven.

Las puertas de los rellanos, cuando deban contribuir a la proteccion del edificio contra los incendios, incluidas
aquellas que contengan partes acristaladas, deberdn presentar una adecuada resistencia al fuego, caracterizada por
su integridad y sus propiedades de aislamiento (no propagacién de la llama) y de transmisién del calor (radiacién
térmica).

Los posibles contrapesos deberan estar instalados de manera que se evite todo riesgo de colisién con la cabina o de
caida sobre esta.

Los ascensores deberdn estar equipados con medios que permitan liberar y evacuar a las personas retenidas en la
cabina.

Las cabinas estardn dotadas de un equipo de comunicacién bidireccional que permita una comunicacién perma-
nente con un servicio de intervencion rapida.

Los ascensores deberdn disefiarse y fabricarse de forma que, en caso de superacién de la temperatura maxima de la
maquinaria prevista por el instalador, puedan finalizar los movimientos en curso pero no reaccionen a nuevas
6rdenes de los mandos.

Las cabinas deberdn disefiarse y fabricarse de manera que garanticen una ventilacion suficiente para los ocupantes,
incluso en caso de parada prolongada.

Las cabinas deberdn disponer de una iluminacién suficiente que se ponga en marcha cuando se utilicen o cuando
se abra una puerta; ademds, las cabinas contardn con una iluminacién de socorro.

Los medios de comunicacion mencionados en el punto 4.5 y la iluminacién de socorro mencionada en el punto
4.8 deberan disefiarse y fabricarse de manera que funcionen incluso cuando falte el suministro normal de energfa.
Su tiempo de funcionamiento deberd ser suficiente para permitir la intervencién normal de los servicios de
SOCOITO.

El circuito de mando de los ascensores utilizables en caso de incendio deberd disefiarse y fabricarse de modo que
pueda condenarse el servicio de determinados niveles y permitir un control prioritario del ascensor por parte de los
equipos de socorro.

Marcado

Ademds de las indicaciones minimas que se requieren para toda mdquina con arreglo al punto 1.7.3 del anexo I de
la Directiva 2006/42/CE, todas las cabinas deberdn ir provistas de una placa bien visible que indique claramente la
carga nominal en kilogramos y el niimero méximo de personas cuyo transporte se autoriza.

Cuando el ascensor esté disefiado para que las personas retenidas en la cabina puedan liberarse sin ayuda exterior,
las instrucciones al efecto deberdn ser claras y figurar de forma visible en la cabina.
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6. Instrucciones

6.1. Los componentes de seguridad para ascensores citados en el anexo III irdn acompafiados de instrucciones de forma
que se puedan efectuar eficazmente y sin peligro los trabajos siguientes:

a) el montaje;

b) la conexion;

o) el ajuste;

d) el mantenimiento.

6.2. Cada ascensor ird acompafiado de instrucciones. Dichas instrucciones constardn como minimo de los documentos
siguientes:

a) instrucciones que contengan los planos y esquemas necesarios para el uso normal, asi como los necesarios para
el mantenimiento, la inspeccion, la reparacion, las revisiones periddicas y las operaciones de socorro citadas en
el punto 4.4;

=

un cuaderno de incidencias, en el que se podrdn anotar las reparaciones y, en su caso, las revisiones periddicas.
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ANEXO 1II

. CONTENIDO DE LA DECLARACION UE DE CONFORMIDAD DE LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA

ASCENSORES

La declaracién UE de conformidad de componentes de seguridad para ascensores incluird los elementos siguientes:

el nombre comercial y la direccién del fabricante;
en su caso, el nombre comercial y la direccién del representante autorizado;

la descripcion del componente de seguridad para ascensores, la designacién del tipo o de la serie y, si existiere, el
nimero de serie; si fuera necesario para la identificacion del componente de seguridad para ascensores, podra incluirse
una imagen;

la funcion de seguridad ejercida por el componente de seguridad para ascensores, si esta no se dedujera claramente de
la descripcion;

el afio de fabricacién del componente de seguridad para ascensores;
todas las disposiciones pertinentes que satisface el componente de seguridad para ascensores;

una declaracion de que el componente de seguridad para ascensores es conforme con la legislacion de armonizacién
de la Unidn aplicable;

en su caso, las referencias a las normas armonizadas utilizadas;

en su caso, el nombre, la direccion y el nimero de identificacion del organismo notificado que haya efectuado el
examen UE de tipo de los componentes de seguridad para ascensores establecido en el anexo IV, parte A, y en el
anexo VI, y la referencia del certificado de examen UE de tipo expedido por dicho organismo notificado;

en su caso, el nombre, la direccién y el niimero de identificacion del organismo notificado que haya llevado a cabo el
procedimiento de evaluacion de la conformidad de tipo mediante los controles aleatorios de los componentes de
seguridad para ascensores establecidos en el anexo IX;

en su caso, el nombre, la direccion y el ndmero de identificacién del organismo notificado que haya aprobado el
sistema de calidad aplicado por el fabricante de acuerdo con el procedimiento de evaluacion de la conformidad
establecido en el anexo VI o VII;

los apellidos y el cargo la persona facultada para firmar la declaracion en nombre del fabricante o su represente
autorizado;

el lugar y la fecha de expedicién;
la firma.

B. CONTENIDO DE LA DECLARACION UE DE CONFORMIDAD PARA LOS ASCENSORES

La declaracién UE de conformidad para ascensores estard redactada en la misma lengua que las instrucciones mencionadas
en el punto 6.2 del anexo I, e incluird los siguientes elementos:

el nombre comercial y la direccion del instalador;
en su caso, el nombre comercial y la direccién del representante autorizado;

la descripcion del ascensor, la denominacion del tipo o de la serie, el niimero de serie y la direccion en la que se haya
instalado el ascensor;

el afio de instalacién del ascensor;
todas las disposiciones pertinentes que cumple dicho ascensor;
una declaracién de que el ascensor es conforme con toda la legislacion de armonizacion de la Unién aplicable;

en su caso, las referencias de las normas armonizadas utilizadas;
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en su caso, el nombre, la direccién y el nimero de identificacion del organismo notificado que haya efectuado el
examen UE de tipo de ascensores establecido en el anexo IV, parte B, y la referencia del certificado del examen UE de
tipo expedido por dicho organismo notificado;

en su caso, el nombre, la direccién y el nimero de identificacién del organismo notificado que haya llevado a cabo la
verificacion por unidad para ascensores establecida en el anexo VIII;

en su caso, el nombre, la direccién y el nimero de identificacion del organismo notificado que haya realizado la
inspeccion final para ascensores establecida en el anexo V;

en su caso, el nombre, la direccién y el nimero de identificacion del organismo notificado que haya aprobado el
sistema de aseguramiento de la calidad aplicado por el instalador de conformidad con el procedimiento de evaluacion
de la conformidad establecido en los anexos X, XI o XII;

el nombre y la funcién de la persona facultada para firmar la declaracién en nombre del instalador, o su representante
autorizado;

m) el lugar y la fecha de expedicion;

n)

la firma.
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ANEXO III

LISTA DE LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA ASCENSORES
1. Dispositivos de bloqueo de las puertas de los rellanos.

2. Dispositivos para prevenir la caida mencionados en el punto 3.2 del anexo I, que impiden la caida de la cabina o los
movimientos incontrolados.

3. Dispositivos de limitacion de la sobrevelocidad.
4. a) Amortiguadores de acumulacién de energia:
i) no lineales, o bien
ii) con amortiguacién del retroceso.
b) Amortiguadores de disipacion de energia.

5. Componentes de seguridad sobre gatos de los circuitos hidrdulicos de potencia, cuando se utilizan como dispositivos
para prevenir la caida.

6. Dispositivos eléctricos de seguridad en forma de circuitos de seguridad que contengan componentes electrénicos.
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ANEXO IV

EXAMEN UE DE TIPO DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA ASCENSORES
(Médulo B)

A. Examen UE de tipo de los componentes de seguridad para ascensores

1. El examen UE de tipo es la parte de un procedimiento de evaluacién de la conformidad en la que un organismo

notificado examina el disefio técnico de un componente de seguridad para ascensores y certifica que el disefio técnico
del componente de seguridad para ascensores cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del
anexo | y que permitird que un ascensor en el que se haya incorporado correctamente cumpla también dichos
requisitos.

. El fabricante, o su representante autorizado, presentard la solicitud de examen UE de tipo ante un tnico organismo

notificado que él mismo elija.
Dicha solicitud comprendera:

a) el nombre y la direccién del fabricante y, si la solicitud la presenta un representante autorizado, también el
nombre y la direccién de este dltimo, junto con el lugar de fabricacién de los componentes de seguridad para
ascensores;

b) una declaracién por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido presentada ante otro organismo
notificado;

¢) la documentacion técnica;

d) un ¢jemplar representativo del componente de seguridad para ascensores o bien la indicacién del lugar en donde
este puede ser examinado; el organismo notificado podré solicitar otros ejemplares si son necesarios para llevar a
cabo el programa de ensayos;

e) los justificantes de la adecuacién del disefio técnico; en estos justificantes se mencionard cualquier documento,
incluidas otras especificaciones técnicas pertinentes, que se haya utilizado, especialmente si no se han aplicado
integramente las normas armonizadas pertinentes; la documentacién de apoyo incluird, en caso necesario, los
resultados de los ensayos realizados de conformidad con otras especificaciones técnicas pertinentes por el labo-
ratorio apropiado del fabricante o por otro laboratorio de ensayo en su nombre y bajo su responsabilidad.

. La documentacién técnica hard posible la evaluacion de la conformidad del componente de seguridad para ascensores

con los requisitos mencionados en el punto 1 e incluird un andlisis y una evaluacion adecuados de los riesgos.
Especificard los requisitos aplicables y contemplard el disefio, la fabricacion y el funcionamiento del componente de
seguridad para ascensores, en la medida en que sea pertinente para la evaluacion.

La documentacién técnica incluird, cuando proceda, los elementos siguientes:

a) una descripcion general del componente de seguridad para ascensores, incluido su dmbito de utilizacién (en
particular, los posibles limites de velocidad, de carga y de energfa) y las condiciones de la misma (en particular,
atmosferas potencialmente explosivas y exposicion a factores climdticos);

=

los dibujos y esquemas de disefio y de fabricacion;

¢) las explicaciones necesarias para la comprension de dichos dibujos y esquemas y del funcionamiento del com-
ponente de seguridad para ascensores;

&

una lista de las normas armonizadas aplicadas integra o parcialmente cuyas referencias hayan sido publicadas en el
Diario Oficial de la Unién Europea, asi como, si no se han aplicado dichas normas armonizadas, descripciones de las
soluciones adoptadas para permitir que el componente de seguridad para ascensores cumpla las condiciones
contempladas en el punto 1, incluida una lista de otras especificaciones técnicas aplicadas pertinentes; en caso
de normas armonizadas aplicadas parcialmente, se especificardn en la documentacién técnica las partes que se
hayan aplicado;

e) los resultados de los célculos de disefio realizados por o para el fabricante;

f) los informes de los ensayos;
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g) un e¢jemplar de las instrucciones de los componentes de seguridad para ascensores;

h) las disposiciones que se adoptardn en la fabricacién para garantizar la conformidad de los componentes de
seguridad para ascensores fabricados en serie con el componente de seguridad para ascensores examinado.

. El organismo notificado se encargard de lo siguiente:

&

examinard la documentacién técnica y los justificantes para evaluar la adecuacion del disefio técnico del compo-
nente de seguridad para ascensores;

o
=

acordard con el fabricante el lugar en el que se realizardn los exdmenes y los ensayos;

O
~

comprobard que los ejemplares representativos se han fabricado de acuerdo con la documentacion técnica, e
identificard los elementos que se han disefiado de conformidad con las disposiciones aplicables de las normas
armonizadas pertinentes, asi como los elementos que se han disefiado de conformidad con otras especificaciones
técnicas pertinentes;

k=2

efectuard o mandard efectuar los exdmenes y ensayos oportunos para comprobar si, cuando el fabricante haya
optado por aplicar las especificaciones de las normas armonizadas pertinentes, su aplicacién ha sido correcta;

o
-~

efectuard o mandard efectuar los exdmenes y ensayos oportunos para comprobar si, en caso de que no se hayan
aplicado las especificaciones de las normas armonizadas pertinentes, las soluciones adoptadas por el fabricante por
las que se apliquen otras especificaciones técnicas pertinentes permiten que el componente de seguridad para
ascensores cumpla las condiciones contempladas en el punto 1.

El organismo notificado elaborard un informe de evaluacion que recoja los exdmenes, las verificaciones y los ensayos
realizados y sus resultados. Sin perjuicio de sus obligaciones respecto a las autoridades notificantes, el organismo
notificado solo dard a conocer el contenido de este informe, integramente o en parte, con el acuerdo del fabricante.

. Si el tipo de componente de seguridad para ascensores cumple las condiciones mencionadas en el apartado 1, el

organismo notificado entregard un certificado de examen UE de tipo al fabricante. Dicho certificado incluird el
nombre y la direccién del instalador, las conclusiones del examen UE de tipo, todas las condiciones de validez
del certificado y los datos necesarios para identificar el ascensor modelo aprobado.

El certificado de examen UE de tipo podrd tener uno o varios anexos.

El certificado de examen UE de tipo y sus anexos contendrin toda la informacién pertinente para evaluar la
conformidad de los componentes de seguridad para ascensores fabricados con el tipo examinado y permitir el
control en servicio.

En caso de que el tipo de componente de seguridad para ascensores no cumpla las condiciones establecidas en el
punto 1, el organismo notificado denegard el certificado de examen UE de tipo e informard al solicitante en
consecuencia, explicando los motivos de su denegacion.

El organismo notificado conservard una copia del certificado de examen UE de tipo, y de sus anexos y afadidos, as
como de la documentacion técnica y del informe de evaluacién, durante quince afios a partir de la fecha de
expedicion de dicho certificado.

. El organismo notificado se mantendrd informado de toda evoluciéon en el estado de la técnica generalmente

reconocido que indique que el tipo aprobado ya no cumple las condiciones establecidas en el punto 1, y determinard
si dicha evolucion requiere mds investigacion. En ese caso, el organismo notificado informard al fabricante en
consecuencia.

. El fabricante informard al organismo notificado de que obra en su poder la documentacién técnica relativa al

certificado de examen UE de tipo de toda modificacion del tipo aprobado que pueda afectar a la conformidad del
componente de seguridad para ascensores respecto a las condiciones mencionadas en el punto 1 o a las condiciones
de validez del certificado de examen UE de tipo.

El organismo notificado examinard la modificacion e indicard al solicitante si sigue siendo vdlido el certificado de
examen UE de tipo o si son necesarios mds exdmenes, verificaciones o ensayos. Dicho organismo emitird un afiadido
al certificado de examen UE de tipo o pedird que se presente una nueva solicitud de examen UE de tipo, segin
proceda.
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10.

11.

. Cada organismo notificado informard a su autoridad notificante de los certificados de examen UE de tipo o cualquier

afladido a los mismos que haya expedido o retirado y, periddicamente o previa solicitud, pondrd a disposicion de su
autoridad notificante la lista de dichos certificados o afiadidos a los mismos que hayan sido rechazados, suspendidos
o restringidos de otro modo.

Cada organismo notificado informard a los demds organismos notificados de los certificados de examen UE de tipo y
cualquier afiadido a los mismos que haya rechazado, retirado, suspendido o restringido de otro modo y, previa
solicitud, de dichos certificados o afiadidos a los mismos que haya expedido.

. La Comisi6n, los Estados miembros y los demds organismos notificados podrdn obtener, previa solicitud, una copia

de los certificados de examen UE de tipo y afiadidos a los mismos. Previa solicitud, la Comisién y los Estados
miembros podrdn obtener una copia de la documentacion técnica y del informe de los exdmenes, las verificaciones y
los ensayos efectuados por el organismo notificado.

El fabricante conservard una copia de los certificados de examen UE de tipo y de sus anexos y afiadidos a disposicion
de las autoridades nacionales junto con la documentacién técnica durante diez afios a partir de la introduccién en el
mercado del componente de seguridad para ascensores.

Representante autorizado

El representante autorizado del fabricante podrd presentar la solicitud a que se hace referencia en el punto 2 y
cumplir las obligaciones contempladas en los puntos 7 y 10, siempre que estén especificadas en su mandato.

Examen UE de tipo para los ascensores

. El examen UE de tipo es la parte de un procedimiento de evaluacién de la conformidad mediante la cual un

organismo notificado examina el disefio técnico de un ascensor modelo o un ascensor respecto del cual no se ha
previsto ninguna extensién ni variante y comprueba y certifica que el disefio técnico del ascensor modelo o del
ascensor cumple los requisitos esenciales aplicables de salud y seguridad establecidos en el anexo L

El examen UE de tipo de un ascensor incluye el examen de un ejemplar representativo de un ascensor completo.

. La solicitud de examen UE de tipo la presentard el instalador o su representante autorizado ante un Gnico organismo

notificado que él mismo elija.
Dicha solicitud comprendera:

a) el nombre y la direccién del instalador; y, si quien presenta la solicitud es su representante autorizado, también su
nombre y direccion;

b) una declaracién por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido presentada ante otro organismo
notificado;

¢) la documentacion técnica;

d) la indicacién del lugar en donde el ejemplar de ascensor puede ser examinado; este dltimo incluird los elementos
de los extremos y comunicard al menos tres niveles (alto, bajo e intermedio);

¢) la documentacion de apoyo de la adecuacion del disefio técnico; en estos justificantes se mencionard cualquier
documento, incluidas otras especificaciones técnicas pertinentes, que se haya utilizado, especialmente si no se han
aplicado integramente las normas armonizadas pertinentes; la documentacién de apoyo incluird, en caso necesa-
rio, los resultados de los ensayos realizados de conformidad con otras especificaciones técnicas pertinentes por el
laboratorio apropiado del instalador o por otro laboratorio de ensayo en su nombre y bajo su responsabilidad.

. La documentacién técnica deberd permitir la evaluacién de la conformidad del ascensor con los requisitos esenciales

de salud y seguridad aplicables establecidos en el anexo L.
La documentacién técnica debe incluir, cuando proceda, los elementos siguientes:
a) una descripcién del ascensor modelo, que indique claramente todas las variaciones permitidas de este dltimo;

b) los dibujos y esquemas de disefio y de fabricacion;
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¢) las explicaciones necesarias para la comprension de dichos dibujos y esquemas y del funcionamiento del ascensor;
d) una lista de los requisitos esenciales de salud y seguridad previstos;

e) una lista de las normas armonizadas aplicadas integra o parcialmente cuyas referencias hayan sido publicadas en el
Diario Oficial de la Unién Europea, asi como, si no se han aplicado dichas normas armonizadas, descripciones de las
soluciones adoptadas para cumplir los requisitos esenciales de salud y seguridad de la presente Directiva si no se
han aplicado dichas normas armonizadas, incluida una lista de otras especificaciones técnicas aplicadas; en caso de
normas armonizadas que se apliquen parcialmente, se especificardn en la documentacion técnica las partes que se
hayan aplicado;

f) una copia de las declaraciones de conformidad UE relativas a los componentes de seguridad para ascensores
incorporados en el ascensor;

g) los resultados de los célculos realizados por o para el instalador;
h) los informes sobre los ensayos;
i) un ejemplar de las instrucciones a que se refiere el punto 6.2 del anexo [;

j) las disposiciones adoptadas en el momento de la instalacién para asegurarse de que el ascensor fabricado en serie
cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo 1.

. El organismo notificado se encargard de lo siguiente:

a) examinard la documentacién técnica y documentacion de apoyo para determinar si el disefio técnico del ascensor
modelo, o del ascensor respecto del cual no se ha previsto ninguna extension ni variante, es adecuado;

b) acordard con el instalador el lugar en el que se realizardn los exdmenes y los ensayos;

¢) examinard el ejemplar de ascensor para comprobar que ha sido fabricado de acuerdo con la documentacién
técnica, e identificard los elementos que se han disefiado de conformidad con las disposiciones aplicables de las
normas armonizadas pertinentes, asi como los elementos que se han disefiado de conformidad con otras espe-
cificaciones técnicas pertinentes;

&

efectuard o mandard efectuar los exdmenes y ensayos oportunos para comprobar si, cuando el instalador haya
optado por aplicar las especificaciones de las normas armonizadas pertinentes, su aplicacion ha sido correcta;

e) efectuard o mandard efectuar los exdmenes y ensayos oportunos para comprobar si, en caso de que no se hayan
aplicado las especificaciones de las normas armonizadas pertinentes, las soluciones adoptadas por el instalador por
las que se apliquen otras especificaciones técnicas pertinentes, cumplen los correspondientes requisitos esenciales
de salud y seguridad de la presente Directiva.

. El organismo notificado elaborard un informe de evaluacién que recoja los exdmenes, las verificaciones y los ensayos

realizados y sus resultados. Sin perjuicio de sus obligaciones respecto a las autoridades notificantes, el organismo
notificado solo dard a conocer el contenido de este informe, integramente o en parte, con el acuerdo del instalador.

. Si el tipo cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo I que sean aplicables al

ascensor en cuestion, el organismo notificado expedird al instalador un certificado de examen UE de tipo. Dicho
certificado incluird el nombre y la direccion del instalador del ascensor, las conclusiones del examen UE de tipo, todas
las condiciones de validez del certificado y los datos necesarios para identificar el tipo aprobado.

El certificado de examen UE de tipo podrd tener uno o varios anexos.

El certificado de examen UE de tipo y sus anexos incluirdn toda la informacién necesaria para que la conformidad de
los ascensores con el tipo aprobado pueda evaluarse en la inspeccién final.

En caso de que el tipo no cumpla los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo I, el
organismo notificado denegard el certificado de examen UE de tipo e informard al solicitante en consecuencia,
explicando los motivos de su denegacion.

El organismo notificado conservard una copia del certificado de examen UE de tipo, y de sus anexos y afiadidos, asi
como de la documentacién técnica y del informe de evaluacién, durante quince afios a partir de la fecha de
expedicion de dicho certificado.
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10.

11.

12.

. El organismo notificado se mantendrd informado de toda evoluciéon en el estado de la técnica generalmente

reconocido que indique que el tipo aprobado ya no cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos
en el anexo I, y determinard si dicha evolucion requiere mds investigacién. En caso afirmativo, el organismo
notificado informard al fabricante en consecuencia.

. El instalador informard al organismo notificado de cualquier modificacién del tipo aprobado, incluidas las variaciones

no precisadas en la documentacién técnica original, que pueda afectar a la conformidad del ascensor con los
requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo I o las condiciones de validez del certificado de
examen UE de tipo.

El organismo notificado examinard la modificacion e indicard al instalador si sigue siendo vdlido el certificado de
examen UE de tipo o si son necesarios mds exdmenes, verificaciones o ensayos. Dicho organismo emitird un afiadido
al certificado de examen UE de tipo o pedird que se presente una nueva solicitud de examen UE de tipo, seglin
proceda.

. Cada organismo notificado informard a su autoridad notificante de los certificados de examen UE de tipo o cualquier

afiadido a los mismos que haya expedido o retirado y, periédicamente o previa solicitud, pondrd a disposicién de su
autoridad notificante la lista de dichos certificados o afiadidos a los mismos que hayan sido rechazados, suspendidos
o restringidos de otro modo.

Cada organismo notificado informard a los demds organismos notificados de los certificados de examen UE de tipo o
cualquier afiadido a los mismos que haya rechazado, retirado, suspendido o restringido de otro modo y, previa
solicitud, de dichos certificados o afiadidos a los mismos que haya expedido.

La Comision, los Estados miembros y los demds organismos notificados podrdn obtener, previa solicitud, una copia
de los certificados de examen UE de tipo y afiadidos a los mismos. Previa solicitud, la Comisién y los Estados
miembros podrdn obtener una copia de la documentacién técnica y del informe de los exdmenes, las verificaciones y
los ensayos efectuados por el organismo notificado.

El instalador del ascensor conservard con la documentacién técnica una copia del certificado de examen UE de tipo,
incluidos sus anexos y afadidos, a disposicion de las autoridades nacionales durante diez aflos a partir de la
introduccién en el mercado del ascensor.

Representante autorizado

El representante autorizado del instalador podrd presentar la solicitud a que se hace referencia en el punto 2 y
cumplir las obligaciones contempladas en los puntos 8 y 11, siempre que estén especificadas en su mandato.
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3.1

3.2.

3.3.

ANEXO V

INSPECCION FINAL DE LOS ASCENSORES

La inspeccion final es la parte del procedimiento de evaluacién de la conformidad en la que el organismo notificado
comprueba y certifica que un ascensor instalado que es objeto de un certificado de examen UE de tipo o que ha sido
disefiado y fabricado de acuerdo con un sistema de calidad cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad
establecidos en el anexo I

Obligaciones del instalador

El instalador adoptard las medidas necesarias para garantizar que el ascensor que va a instalar cumple los requisitos
esenciales aplicables de salud y seguridad establecidos en el anexo Iy se ajusta a uno de los dos casos siguientes:

a) un tipo aprobado descrito en un certificado;

b) un ascensor disefiado y fabricado de acuerdo con un sistema de calidad de acuerdo con el anexo XI y el
certificado de examen UE de disefio si el disefio no es plenamente conforme con las normas armonizadas.

Inspeccién final
Un organismo notificado elegido por el instalador llevard a cabo la inspeccién final del ascensor a punto de ser

introducido en el mercado para comprobar su conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad
aplicables establecidos en el anexo I

El instalador presentard una solicitud de inspeccion final a un tnico organismo notificado de su eleccion y facilitard
al organismo notificado los siguientes documentos:

a) el plano del ascensor completo;
b) los planos y esquemas necesarios para la inspeccion final, sobre todo los esquemas de los circuitos de mando;
¢) un ejemplar de las instrucciones mencionadas en punto 6.2 del anexo I;

d) una declaracién por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido presentada ante otro
organismo notificado.

El organismo notificado no podrd exigir planos detallados o informacién precisa que no sean necesarios para
comprobar la conformidad del ascensor.

Se efectuardn los exdmenes y ensayos adecuados establecidos en las normas armonizadas pertinentes, o bien ensayos
equivalentes, para comprobar la conformidad del ascensor con los requisitos esenciales de salud y seguridad
aplicables establecidos en el anexo I.

Entre los exdmenes figurard, como minimo, uno de los siguientes:

a) un examen de los documentos contemplados en el punto 3.1, para comprobar que el ascensor es conforme con
el tipo aprobado descrito en el certificado de examen UE de tipo con arreglo al anexo IV, parte B;

b) el examen de los documentos contemplados en el punto 3.1, para comprobar que el ascensor es conforme con el
ascensor disefiado y fabricado de acuerdo con un sistema de calidad aprobado de acuerdo con el anexo Xl y, si el
disefio no es plenamente acorde con las normas armonizadas, con el certificado de examen UE de disefio.

Entre los ensayos del ascensor figurard, como minimo, los siguientes:

a) ensayo de funcionamiento del ascensor vacio y con carga maxima, para comprobar su correcta instalacion y el
buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad (extremo del recorrido, bloqueos, etc.);

b) ensayo de funcionamiento del ascensor vacio y con carga médxima, para comprobar el correcto funcionamiento de
los dispositivos de seguridad en caso de interrupcién del suministro de energfa;

¢) ensayo estatico con una carga de 1,25 veces la carga nominal.
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5.1.

5.2.

La carga nominal serd la mencionada en el punto 5 del anexo L

Después de estos ensayos, el organismo notificado comprobard que no se ha producido ninguna deformacién ni
deterioro que afecten a la utilizacién del ascensor.

Si el ascensor cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo I, el organismo
notificado colocard o mandard colocar su nimero de identificacién al lado del marcado CE, de acuerdo con los
articulos 18 y 19, y expedird un certificado de inspeccion final en el que se mencionen los exdmenes y ensayos
llevados a cabo.

El organismo notificado rellenard las paginas que correspondan del cuaderno de incidencias a que se refiere el punto
6.2 del anexo L

Si el organismo notificado deniega la concesion del certificado de inspeccion final, justificard detalladamente tal
decision e indicard qué medidas correctoras deben adoptarse. Cuando el instalador del ascensor vuelva a presentar su
solicitud de inspeccién final deberd hacerlo ante el mismo organismo notificado.

Marcado CE y declaracién UE de conformidad

El instalador colocard el marcado CE en la cabina de cada ascensor que satisfaga los requisitos esenciales de salud y
seguridad de la presente Directiva y, bajo la responsabilidad del organismo notificado mencionado en el punto 3.1, el
ntimero de identificacion de este dltimo junto al marcado CE en la cabina de cada ascensor.

El instalador elaborard una declaracién UE de conformidad por escrito para cada ascensor y guardard una copia de la
misma y del certificado de inspeccién final a disposicion de las autoridades nacionales durante diez afios a partir de
la introduccién en el mercado del ascensor. Se facilitard una copia de la declaracion UE de conformidad a las
autoridades competentes previa solicitud.

Previa peticion, la Comisién y los Estados miembros podrdn obtener una copia del certificado de inspeccion final.

Representante autorizado

El representante autorizado del instalador podrd cumplir las obligaciones del instalador mencionadas en los puntos
3.1 y 5, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que se especifiquen en el mandato.
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ANEXO VI

CONFORMIDAD CON EL TIPO BASADA EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO PARA

3.1

3.2

3.3.

COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA ASCENSORES
(Médulo E)
La conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del producto para componentes de seguridad
para ascensores es la parte de un procedimiento de evaluacién de la conformidad mediante la cual un organismo
notificado evalda el sistema de calidad de un fabricante con el fin de asegurarse de que los componentes de seguridad
para ascensores son fabricados y sometidos a un seguimiento de conformidad con el tipo descrito en el certificado de
examen UE de tipo, satisfacen los requisitos del anexo I que les son aplicables y permiten que un ascensor en el que
se incorporen correctamente cumpla también dichos requisitos.

Obligaciones del fabricante

El fabricante gestionard un sistema aprobado de calidad para la inspeccion final y los ensayos de los componentes de
seguridad para ascensores segtn lo especificado en el punto 3 y estard sujeto a la vigilancia a que se refiere el
punto 4.

Sistema de calidad

El fabricante presentard ante el organismo notificado de su elecciéon una solicitud de evaluacion de su sistema de
calidad relativo a los componentes de seguridad para ascensores de que se trate.

Dicha solicitud comprenderé:

a) el nombre y la direccién del fabricante y, si la solicitud la presenta el representante autorizado, el nombre y la
direccion de este ultimo;

b) una declaracién por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido presentada ante otro
organismo notificado;

¢) la direccién de las instalaciones en las que se han efectuado los ensayos y la inspeccion final de los componentes
de seguridad para ascensores;

d) toda la informacién pertinente relativa a los componentes de seguridad para ascensores que vayan a fabricarse;
¢) la documentacion relativa al sistema de calidad;

f) la documentacion técnica de los componentes de seguridad para ascensores aprobados y una copia de los
certificados de examen UE de tipo.

En el marco del sistema de calidad, se examinard cada componente de seguridad para ascensores y se realizardn los
ensayos adecuados, seglin las normas pertinentes armonizadas, o bien ensayos equivalentes con el fin de garantizar
su conformidad con las condiciones a que se hace referencia en el punto 1. Todos los elementos, requisitos y
disposiciones adoptados por el fabricante figurardn en una documentacién llevada de manera sistematica y ordenada
en forma de politicas, procedimientos e instrucciones, todos ellos por escrito. La documentacién del sistema de
calidad permitird una interpretacién uniforme de los programas, planes, manuales y expedientes de calidad.

En especial, incluird una descripcién adecuada de:
a) los objetivos de calidad;

b) el organigrama y las responsabilidades y poderes del personal de gestion en lo que se refiere a la calidad de los
productos;

¢) los exdmenes y ensayos que se efectuardn después de la fabricacion;
d) los medios con los que se hace el seguimiento del funcionamiento eficaz del sistema de calidad, y

e) los expedientes de calidad, tales como los informes de inspeccion, los datos sobre ensayos y calibracion, los
informes sobre la cualificacion del personal afectado, etc.

El organismo notificado evaluard el sistema de calidad para determinar si cumple los requisitos a que se refiere el
punto 3.2. Dard por supuesta la conformidad con dichos requisitos de los elementos del sistema de calidad que
cumplan las especificaciones correspondientes de la norma armonizada pertinente.
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3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

Ademds de experiencia en sistemas de gestion de la calidad, el equipo de auditores contard por lo menos con un
miembro que posea experiencia en evaluacién de la tecnologia de los ascensores de que se trate, asi como los
requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo L

La auditorfa incluird una evaluacién a las instalaciones del fabricante.

El equipo de auditores revisard la documentacién técnica mencionada en el punto 3.1, letra f), para comprobar si el
fabricante es capaz de identificar los requisitos pertinentes de la presente Directiva y de efectuar los exdmenes
necesarios a fin de garantizar que los componentes de seguridad para ascensores cumplen dichos requisitos.

La decision se notificard al fabricante. La notificacién incluird las conclusiones de la auditorfa y la decisién de
auditorfa motivada.

El fabricante se comprometerd a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de calidad tal como esté
aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y eficaz.

El fabricante o su representante autorizado mantendrd informado al organismo notificado que haya aprobado el
sistema de calidad de cualquier adaptacion prevista de dicho sistema.

El organismo notificado evaluard las adaptaciones propuestas y decidird si el sistema de calidad modificado responde
atn a los requisitos contemplados en el punto 3.2 o si es necesaria una nueva evaluacion.

Notificard su decision al fabricante. La notificacion incluird las conclusiones del examen y la decisién de evaluacion
motivada.

Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado

. El objetivo de la vigilancia consiste en verificar que el fabricante cumple debidamente las obligaciones que le impone

el sistema de calidad aprobado.

El fabricante permitird la entrada del organismo notificado en los locales de inspeccion final, ensayo y almacena-
miento, a efectos de evaluacion, y le proporcionard toda la informacion necesaria, en especial:

a) la documentacion relativa al sistema de calidad;

b) la documentacién técnica;

¢) los expedientes de calidad, tales como los informes de inspeccion, los datos sobre ensayos y calibracion, los
informes sobre la cualificacion del personal afectado.

El organismo notificado efectuard auditorfas periddicas a fin de asegurarse de que el fabricante mantiene y aplica el
sistema de calidad, y facilitard al fabricante un informe de la auditoria.

Por otra parte, el organismo notificado podra efectuar visitas inesperadas a las instalaciones del fabricante en las que
se efectiian la inspeccion final y los ensayos de los componentes de seguridad para ascensores.

En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrd efectuar o hacer efectuar, si se considera necesario,
ensayos con objeto de comprobar el buen funcionamiento del sistema de calidad. Dicho organismo presentard al
fabricante un informe de la visita y, si se hubiese realizado algiin ensayo, un informe del mismo.

Marcado CE y declaracion UE de conformidad

El fabricante colocard el marcado CE y, bajo la exclusiva responsabilidad del organismo notificado mencionado en el
punto 3.1, el nimero de identificacién de este dltimo en cada componente de seguridad para ascensores que
satisfaga los requisitos a que se hace referencia en el punto 1.

El fabricante redactard una declaracion UE de conformidad para cada componente de seguridad para ascensores y
mantendrd una copia a disposicién de las autoridades nacionales durante diez afios después de la introduccién del
componente de seguridad para ascensores en el mercado. En la declaracién UE de conformidad se identificard el
componente de seguridad para ascensores para el que ha sido elaborada.
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Durante un periodo de diez afios a partir de la introduccién del componente de seguridad para ascensores en el
mercado, el fabricante tendrd a disposicion de las autoridades nacionales:

a) la documentacion técnica a que se refiere el punto 3.1, letra f);

b) la documentacion a que se refiere el punto 3.1, letra e);

¢) la informacion relativa a la adaptacion a que se refiere el punto 3.5;

d) las decisiones e informes del organismo notificado a que se refieren el punto 3.5, parrafo tercero, y los puntos 4.3
y 4.4.

Cada organismo notificado informard a su autoridad notificante sobre las aprobaciones de sistemas de calidad
expedidas o retiradas, y, periddicamente o previa solicitud, pondrd a disposicion de su autoridad notificante la lista
de aprobaciones de sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido o restringido de otro modo.

Cada organismo notificado informard a los demds organismos notificados sobre las aprobaciones de sistemas de
calidad que haya rechazado, suspendido o retirado y, previa solicitud, de las aprobaciones de sistemas de calidad que
haya expedido.

Previa solicitud, el organismo notificado remitird a la Comisién y a los Estados miembros una copia de las
aprobaciones de sistemas de calidad emitidas.

Representante autorizado

Las obligaciones del fabricante definidas en los puntos 3.1, 3.5, 5 y 6 pueden ser ejercidas por su representante
autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que se especifiquen en el mandato.
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ANEXO VII

CONFORMIDAD BASADA EN EL PLENO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE COMPONENTES DE SEGURIDAD

3.1.

3.2

PARA ASCENSORES
(Médulo H)

La conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad de componentes de seguridad para ascensores es el
procedimiento de evaluacion de la conformidad mediante el cual un organismo notificado evalda el sistema de
calidad de un fabricante con el fin de asegurarse de que los componentes de seguridad para ascensores son
disefiados, fabricados, inspeccionados y sometidos a ensayo de manera que cumplan los requisitos del anexo I
que les son aplicables y permitan que un ascensor en el que se incorporen correctamente cumpla también dichos
requisitos.

Obligaciones del fabricante

El fabricante gestionard un sistema aprobado de calidad para el disefio y la fabricacion, asi como para la inspeccion
final y los ensayos de los componentes de seguridad para ascensores, segiin lo especificado en el punto 3, y estard
sujeto a la vigilancia a que se refiere el punto 4.

Sistema de calidad

El fabricante presentard una solicitud de evaluacién de su sistema de calidad ante el organismo notificado de su
eleccién. Dicha solicitud comprenderd:

a) el nombre y la direccién del fabricante y, si la solicitud la presenta el representante autorizado, el nombre y la
direccién de este dltimo;

b) la direccién de las instalaciones en las que se diseflan, se fabrican, se inspeccionan y se someten a ensayo los
componentes de seguridad para ascensores;

¢) toda la informacion pertinente relativa a los componentes de seguridad para ascensores que vayan a fabricarse;

d) la documentacién técnica, descrita en el anexo IV, parte A, punto 3, para un modelo de cada categoria de
componentes de seguridad para ascensores que vaya a fabricarse;

e) la documentacion relativa al sistema de calidad;

f) una declaracién por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido presentada ante otro
organismo notificado.

El sistema de calidad garantizard la conformidad de los componentes de seguridad para ascensores con las condi-
ciones a que se refiere el punto 1. Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante
figurardn en una documentacién llevada de manera sistemética y ordenada en forma de politicas, procedimientos e
instrucciones, todos ellos por escrito. Dicha documentacién del sistema de calidad permitird una interpretacion
uniforme de los programas, planes, manuales y expedientes de calidad.

En especial, incluird una descripcién adecuada de:

a) los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades y poderes del personal de gestiéon en lo que se
refiere al disefio y la calidad del producto;

=

las especificaciones técnicas de disefio, incluidas las normas que se aplicardn y, en caso de que las normas
armonizadas pertinentes no vayan a aplicarse plenamente, los medios, incluidas otras especificaciones técnicas
pertinentes, con los que se garantizard el cumplimiento de las condiciones a que se refiere el punto 1;

¢) las técnicas, procesos y acciones sistemdticas de control y verificacion del disefio que se utilizardn en el momento
del disefio de los componentes de seguridad para ascensores;

d) las correspondientes técnicas, procesos y acciones sistemdticas de fabricacion, control de la calidad y asegura-
miento de la calidad que se utilizardn;

¢) los exdmenes y ensayos que se efectuardn antes, durante y después de la fabricacion y su frecuencia;
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3.3.

3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

4.4.

f) los expedientes de calidad, tales como los informes de inspeccion, los datos sobre ensayos y calibracién, los
informes sobre la cualificacion del personal afectado;

) los medios con los que se hace el seguimiento de la consecucion del disefio y de la calidad del producto exigidos,
asi como el funcionamiento eficaz del sistema de calidad.

El organismo notificado evaluard el sistema de calidad para determinar si cumple los requisitos a que se refiere el
punto 3.2. Dard por supuesta la conformidad con dichos requisitos de los elementos del sistema de calidad que
cumplan las especificaciones correspondientes de la norma armonizada pertinente.

Ademés de experiencia en sistemas de gestién de la calidad, el equipo de auditores contard por lo menos con un
miembro que posea experiencia en evaluaciéon de la tecnologia de los ascensores de que se trate, asi como los
requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo 1. La auditorfa incluird una visita de evaluacion a
las instalaciones del fabricante.

El equipo de auditores revisard la documentacién técnica mencionada en el punto 3.1, letra d), para comprobar si el
fabricante es capaz de identificar los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables establecidos en el anexo I y
de efectuar los exdmenes necesarios a fin de garantizar que los componentes de seguridad para ascensores cumplen
dichos requisitos.

La decision se notificard al fabricante y, en su caso, a su representante autorizado. La notificacion incluird las
conclusiones de la auditorfa y la decision de evaluacién motivada.

El fabricante se comprometerd a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de calidad tal como esté
aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y eficaz.

El fabricante mantendrd informado al organismo notificado que haya aprobado el sistema de calidad de cualquier
adaptacion prevista del sistema de calidad.

El organismo notificado evaluard las adaptaciones propuestas y decidird si el sistema de calidad modificado responde
aun a los requisitos contemplados en el punto 3.2 o si es necesaria una nueva evaluacion.

Notificard su decision al fabricante. La notificacion incluird las conclusiones de la evaluacién y la decision de
evaluacion motivada.

Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado

. El objetivo de la vigilancia consiste en verificar que el fabricante cumple debidamente las obligaciones que le impone

el sistema de calidad aprobado.

El fabricante permitird la entrada del organismo notificado en los locales de disefio, fabricacion, inspeccion, ensayo y
almacenamiento, a efectos de evaluacion, y le proporcionard toda la informacién necesaria, en especial:

a) la documentacion relativa al sistema de calidad;

b) los expedientes de calidad previstos en la parte del sistema de calidad dedicada al disefio, como los resultados de
andlisis, célculos, ensayos;

¢) la documentacién técnica de los componentes de seguridad para ascensores fabricados;

d) los expedientes de calidad previstos en la parte del sistema de calidad dedicada a la fabricacién, como los
informes de inspeccion, los datos sobre ensayos y calibracion, los informes sobre la cualificacién del personal
afectado.

El organismo notificado efectuard auditorfas periddicas a fin de asegurarse de que el fabricante mantiene y aplica el
sistema de calidad, y facilitard al fabricante un informe de la auditorfa.

Por otra parte, el organismo notificado podré efectuar visitas inesperadas al fabricante. En el transcurso de dichas
visitas, el organismo notificado podrd efectuar o hacer efectuar, si se considera necesario, ensayos con objeto de
comprobar el buen funcionamiento del sistema de calidad. Dicho organismo presentard al fabricante un informe de
la visita y, si se hubiese realizado algin ensayo, un informe del mismo.
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5.2

Marcado CE y declaracion UE de conformidad

El fabricante colocard el marcado CE y, bajo la exclusiva responsabilidad del organismo notificado mencionado en el
punto 3.1, el nimero de identificacién de este dltimo en cada componente de seguridad para ascensores que
satisfaga los requisitos a que se hace referencia en el punto 1.

El fabricante redactard una declaracion UE de conformidad para cada componente de seguridad para ascensores y
mantendrd una copia a disposicién de las autoridades nacionales durante diez afios después de la introduccién del
componente de seguridad para ascensores en el mercado. En la declaracién UE de conformidad se identificard el
componente de seguridad para ascensores para el que ha sido elaborada.

Durante un periodo de diez afios a partir de la introduccién del componente de seguridad para ascensores en el
mercado, el fabricante tendrd a disposicién de las autoridades nacionales:

a) la documentacion a que se refiere el punto 3.1, letra e);
b) la documentacion técnica a que se refiere el punto 3.1, letra d);
¢) la informacién relativa a la adaptacion a que se refiere el punto 3.5, parrafo primero;

d) las decisiones e informes del organismo notificado a que se hace referencia en el punto 3.5, pdrrafo tercero, y en
los puntos 4.3 y 4.4.

Cada organismo notificado informard a su autoridad notificante sobre las aprobaciones de sistemas de calidad
expedidas o retiradas, y, periddicamente o previa solicitud, pondrd a disposicion de su autoridad notificante la lista
de aprobaciones que haya rechazado, suspendido o restringido de otro modo.

Cada organismo notificado informard a los demds organismos notificados sobre las aprobaciones de sistemas de
calidad que haya rechazado, suspendido o retirado y, previa solicitud, de las aprobaciones de sistemas de calidad que
haya expedido.

Previa solicitud, el organismo notificado remitird a la Comisién y a los Estados miembros una copia de las
aprobaciones de sistemas de calidad emitidas.

El organismo notificado conservard una copia de las aprobaciones emitidas, de sus anexos y de sus afadidos, as
como de la documentacion técnica, durante quince afios a partir de la fecha de su expedicion.
Representante autorizado

Las obligaciones del fabricante definidas en los puntos 3.1, 3.5, 5 y 6 pueden ser ejercidas por su representante
autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que se especifiquen en el mandato.
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ANEXO VIII
CONFORMIDAD BASADA EN LA VERIFICACION POR UNIDAD PARA ASCENSORES
(Médulo G)

La conformidad basada en la verificacién por unidad es el procedimiento de evaluacién de la conformidad mediante
el cual un organismo notificado determina si un ascensor cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad
aplicables establecidos en el anexo 1.

Obligaciones del instalador

. El instalador tomard todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricacion y su seguimiento garanticen la

conformidad del ascensor con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables establecidos en el anexo I.

El instalador presentard la solicitud de verificaciéon por unidad a un tnico organismo notificado que él mismo haya
elegido.

Dicha solicitud comprendera:

a) el nombre y la direccion del instalador y, si la solicitud la presenta el representante autorizado, el nombre y la
direccién de este dltimo;

b) el lugar en el que se halle instalado el ascensor;

¢) una declaracién por escrito en la que se precise que no se ha presentado una solicitud similar ante otro
organismo notificado;

d) la documentacién técnica.

La documentacion técnica permitird evaluar la conformidad del ascensor con los requisitos esenciales de salud y
seguridad aplicables establecidos en el anexo I

La documentacién técnica incluird, como minimo, los elementos siguientes:

a) una descripcion del ascensor;

b) los dibujos o esquemas del disefio y la fabricacién;

¢) las explicaciones necesarias para la comprension de dichos dibujos y esquemas y del funcionamiento del ascensor;
d) una lista de los requisitos esenciales de salud y seguridad tomados en consideracion;

€) una lista de las normas armonizadas, aplicadas total o parcialmente, cuyas referencias se hayan publicado en el
Diario Oficial de la Unién Europea y, cuando no se hayan aplicado esas normas armonizadas, la descripcion de las
soluciones adoptadas para cumplir los requisitos esenciales de salud y seguridad de la presente Directiva junto con
una lista de otras especificaciones técnicas pertinentes aplicadas; en caso de normas armonizadas que se apliquen
parcialmente, se especificardn en la documentacién técnica las partes que se hayan aplicado;

f) una copia de los certificados de examen UE de tipo de los componentes de seguridad para ascensores incorpo-
rados en el ascensor;

g) los resultados de los cdlculos de disefio realizados por o para el instalador;
h) los informes sobre los ensayos;
i) un e¢jemplar de las instrucciones contempladas en el punto 6.2 del anexo I

Verificaciéon

Un organismo notificado elegido por el instalador examinard la documentacion técnica y el ascensor y realizard los
ensayos apropiados, como se establece en la norma o normas armonizadas pertinentes, o ensayos equivalentes para
comprobar la conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables establecidos en el anexo 1.
Los ensayos incluirin como minimo los contemplados en el anexo V, punto 3.3.
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Si el ascensor cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo 1, el organismo
notificado expedird un certificado de conformidad relativo a los ensayos efectuados.

El organismo notificado cumplimentara las pdginas correspondientes del cuaderno de incidencias citado en el punto
6.2 del anexo L.

Si el organismo notificado se niega a expedir el certificado de conformidad, deberd motivar su decisiéon de forma
detallada e indicar las medidas correctoras que deben adoptarse. Cuando el instalador vuelva a solicitar la verificacién
por unidad, deberd hacerlo ante el mismo organismo notificado.

Previa solicitud, el organismo notificado remitird a la Comision y a los Estados miembros una copia del certificado
de conformidad.

Marcado CE y declaracion UE de conformidad

. El instalador colocard el marcado CE en la cabina de cada ascensor que satisfaga los requisitos esenciales de salud y

seguridad de la presente Directiva y, bajo la responsabilidad del organismo notificado mencionado en el punto 2.2, el
ntimero de identificacion de este dltimo junto al marcado CE en la cabina de cada ascensor.

El instalador redactard una declaracion UE de conformidad para cada ascensor y mantendrd una copia de esta
declaracion a disposicion de las autoridades nacionales durante diez afios después de la introduccién del ascensor en
el mercado. Se facilitard una copia de la declaracion UE de conformidad a las autoridades competentes previa
solicitud.

El instalador conservard junto a la documentacién técnica una copia del certificado de conformidad a disposicion de
las autoridades nacionales durante diez afios después de la fecha de introduccion del ascensor en el mercado.

Representante autorizado

Las obligaciones del instalador definidas en los puntos 2.2 y 6 pueden ser ejercidas por su representante autorizado,
en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que se especifiquen en el mandato.
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ANEXO IX

CONFORMIDAD CON EL TIPO CON CONTROLES ALEATORIOS PARA COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA

5.1.

5.2.

ASCENSORES

(Médulo C2)
La comprobacion de la conformidad con el tipo con controles aleatorios es la parte del procedimiento de evaluacién
de la conformidad en la que un organismo notificado efectda controles de los componentes de seguridad para
ascensores con el fin de asegurarse de que son conformes con el tipo aprobado descrito en el certificado de examen

UE de tipo, cumplen los requisitos aplicables del anexo Iy de que permitirdn que un ascensor en el que se hayan
incorporado correctamente cumpla también dichos requisitos.

Fabricacion

El fabricante tomard todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricacién y su seguimiento garanticen la
conformidad de los componentes de seguridad para ascensores fabricados con los requisitos a que se refiere el
punto 1.

El fabricante presentard una solicitud de control aleatorio ante un tnico organismo notificado de su eleccion.

Dicha solicitud comprendera:

a) el nombre y la direccion del fabricante y, si la solicitud la presenta el representante autorizado, el nombre y la
direccién de este dltimo;

b) una declaracién por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido presentada ante otro
organismo notificado;

¢) toda la informacién pertinente relativa a los componentes de seguridad para ascensores fabricados;

ou
=

la direccién de las instalaciones en las que pueden tomarse las muestras de los componentes de seguridad para
ascensores.

Un organismo notificado deberd realizar o hacer realizar controles de los componentes de seguridad para ascensores
a intervalos aleatorios. Tomard in situ una muestra apropiada de los componentes de seguridad para ascensores
acabados, la examinard y realizard los ensayos oportunos segin las normas armonizadas pertinentes, y/u otros
ensayos equivalentes establecidos en otras especificaciones técnicas pertinentes, con objeto de comprobar la con-
formidad de los componentes de seguridad para ascensores con los requisitos a que se refiere el punto 1. En aquellos
casos en que una o mds de las unidades de los componentes de seguridad para ascensores controlados no sean
conformes, el organismo notificado tomard las medidas pertinentes.

Los elementos que deban tenerse en cuenta para el control de los componentes de seguridad para ascensores se
establecerdn de comiin acuerdo entre todos los organismos notificados encargados de este procedimiento, teniendo
en cuenta las caracteristicas esenciales de los componentes de seguridad para ascensores que figuran en el anexo IIL

El organismo notificado emitird un certificado de conformidad de tipo relativo a los exdmenes y ensayos efectuados.

Previa solicitud, el organismo notificado remitird a la Comision y a los Estados miembros una copia del certificado
de conformidad de tipo.

Marcado CE y declaracién UE de conformidad

El fabricante colocard el marcado CE y, bajo la exclusiva responsabilidad del organismo notificado mencionado en el
punto 3, el nimero de identificacion de este dltimo en cada componente de seguridad para ascensores que satisfaga
los requisitos del punto 1.

El fabricante redactard una declaracion UE de conformidad para cada componente de seguridad para ascensores y
mantendrd una copia a disposicién de las autoridades nacionales durante diez afios después de la introduccién del
componente de seguridad para ascensores en el mercado. En la declaraciéon UE de conformidad se identificard el
componente de seguridad para ascensores para el que ha sido elaborada.

Representante autorizado

Las obligaciones del fabricante pueden ser ejercidas por su representante autorizado, en su nombre y bajo su
responsabilidad, siempre que se especifiquen en el mandato. Un representante autorizado no ejercerd las obligaciones
del fabricante especificadas en el punto 2.
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ANEXO X

CONFORMIDAD CON EL TIPO BASADA EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO PARA

3.1.

3.2

3.3.

ASCENSORES
(Médulo E)
La conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del producto es la parte de un procedimiento
de evaluacién de la conformidad mediante la cual un organismo notificado evalda el sistema de calidad del
producto de un instalador con el fin de asegurarse de que los ascensores instalados son conformes con el tipo
aprobado descrito en el certificado de examen UE de tipo, o con un ascensor disefiado y fabricado segiin un

sistema de calidad total de acuerdo con el anexo XI, y cumplen los requisitos esenciales de salud y seguridad
aplicables establecidos en el anexo 1.

Obligaciones del instalador

El instalador gestionard un sistema aprobado de calidad para la inspeccion final y los ensayos del ascensor segiin lo
especificado en el punto 3 y estard sujeto a la vigilancia a que se refiere el punto 4.

Sistema de calidad

El instalador presentard una solicitud de evaluacién de su sistema de calidad en relacion con los ascensores en
cuestién ante el organismo notificado de su eleccion.

Dicha solicitud comprender:

el nombre y la direccion del instalador y, si la solicitud la presenta el representante autorizado, el nombre y la
direccion de este ultimo;

&

o
=

toda la informacién pertinente relativa a los ascensores que vayan a instalarse;

¢) la documentacion relativa al sistema de calidad;

e

la documentacion técnica de los ascensores que vayan a instalarse;

e) una declaraciéon por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido presentada ante otro
organismo notificado.

En el marco del sistema de calidad, se examinard cada ascensor y se realizardn los ensayos adecuados, segtn las
normas armonizadas pertinentes, o bien ensayos equivalentes, con el fin de verificar su conformidad con los
requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables establecidos en el anexo L

Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el instalador figurardn en una documentacién
llevada de manera sistemética y ordenada en forma de politicas, procedimientos e instrucciones, todos ellos por
escrito. La documentacion del sistema de calidad permitird una interpretacién uniforme de los programas, planes,
manuales y expedientes de calidad.

En especial, incluird una descripcién adecuada de:

a) los objetivos de calidad;

o
=

el organigrama y las responsabilidades y poderes del personal de gestion en lo que respecta a la calidad de los
productos;

¢) los exdmenes y ensayos que se realizardn antes de la introduccién en el mercado y que incluirdn, por lo menos,
los ensayos previstos en el punto 3.3 del anexo V;

&

los medios con los que se hace el seguimiento del funcionamiento eficaz del sistema de calidad;

o
=

los expedientes de calidad, tales como los informes de inspeccién y los datos de los ensayos, los datos de
calibracion, los informes sobre la cualificacién del personal implicado.

El organismo notificado evaluard el sistema de calidad para determinar si cumple los requisitos a que se refiere el
punto 3.2. Dard por supuesta la conformidad con dichos requisitos de los elementos de los sistemas de calidad que
cumplan las especificaciones correspondientes de la norma armonizada pertinente.

El equipo de auditores contard por lo menos con un miembro que posea experiencia en evaluacion de la tecnologia
de los ascensores de que se trate, asi como los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo 1.
La auditorfa incluird una visita de evaluacién a los locales del instalador y una visita de inspeccién al lugar de la
instalacién.
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3.4.1.

3.4.2.

4.2.

4.3.

4.4.

La decision se notificard al instalador. La notificacién incluird las conclusiones de la auditorfa y la decision de
evaluacién motivada.

El instalador se comprometerd a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de calidad tal como esté
aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y eficaz.

El instalador mantendrd informado al organismo notificado que haya aprobado el sistema de calidad de cualquier
adaptacién prevista de dicho sistema.

El organismo notificado evaluard las adaptaciones propuestas y decidird si el sistema de calidad modificado
responde atin a los requisitos contemplados en el punto 3.2 o si es necesaria una nueva evaluacion.

Notificard su decision al instalador o, en su caso, a su representante autorizado. La notificacién incluird las
conclusiones del examen y la decisién de evaluacién motivada.

El organismo notificado colocard, o mandard colocar, su nimero de identificacién al lado del marcado CE, de
acuerdo con los articulos 18 y 19.

Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado

El objetivo de la vigilancia consiste en verificar que el instalador cumple debidamente las obligaciones que le
impone el sistema de calidad aprobado.

El instalador permitird la entrada del organismo notificado en los locales de instalacién, inspeccidn, y ensayo, a
efectos de evaluacién, y le proporcionard toda la informacion necesaria, en especial:

a) la documentacion relativa al sistema de calidad;

b) la documentacién técnica;

¢) los expedientes de calidad, tales como los informes de inspeccion, los datos sobre ensayos y calibracion, los
informes sobre la cualificacién del personal afectado, etc.

El organismo notificado efectuard auditorfas periddicas a fin de asegurarse de que el instalador mantiene y aplica el
sistema de calidad, y facilitar al instalador un informe de las auditorfas.

Por otra parte, el organismo notificado podrd efectuar visitas inesperadas a las obras en las que se instale un
ascensor.

En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrd efectuar o hacer efectuar, si se considera necesario,
ensayos con objeto de comprobar el buen funcionamiento del sistema de calidad y del ascensor. Dicho organismo
presentard al instalador un informe de la visita y, si se hubiese realizado algiin ensayo, un informe del mismo.

Durante diez afios a partir de la introduccién en el mercado del dltimo ascensor, el instalador mantendrd a
disposicion de las autoridades nacionales:

a) la documentacién a que se refiere el punto 3.1, letra c);

b) la documentacién técnica a que se refiere el punto 3.1, letra d);

¢) la informacién relativa a la adaptacion a que se refiere el punto 3.4.1;

d) las decisiones e informes del organismo notificado a que se refieren el parrafo segundo del punto 3.4.2 y los
puntos 4.3 y 4.4.

Cada organismo notificado informard a su autoridad notificante sobre las aprobaciones de sistemas de calidad
expedidas o retiradas, y, periddicamente o previa solicitud, pondrd a disposicién de su autoridad notificante la lista
de aprobaciones de sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido o restringido de otro modo.
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Cada organismo notificado informard a los demds organismos notificados sobre las aprobaciones de sistemas de
calidad que haya rechazado, suspendido o retirado y, previa solicitud, de las aprobaciones de sistemas de calidad
que haya expedido.

Previa solicitud, el organismo notificado remitird a la Comisién y a los Estados miembros una copia de las
aprobaciones de sistemas de calidad emitidas.

Marcado CE y declaracion UE de conformidad

El instalador colocard el marcado CE en la cabina de cada ascensor que satisfaga los requisitos esenciales de salud y
seguridad de la presente Directiva y, bajo la responsabilidad del organismo notificado mencionado en el punto 3.1,
el ndmero de identificacion de este dltimo junto al marcado CE en la cabina de cada ascensor.

El instalador redactard una declaracién UE de conformidad para cada ascensor y mantendrd una copia de esta
declaracién a disposicién de las autoridades nacionales durante diez afios después de la introduccién del ascensor
en el mercado. Se facilitard una copia de la declaracién UE de conformidad a las autoridades competentes previa
solicitud.

Representante autorizado

Las obligaciones del instalador definidas en los puntos 3.1, 3.4.1, 5 y 7 pueden ser ejercidas por su representante
autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que se especifiquen en el mandato.
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ANEXO XI

CONFORMIDAD BASADA EN EL PLENO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD MAS EXAMEN DEL DISENO PARA

3.1.

3.2.

ASCENSORES

(Médulo H1)
La conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad mds examen del disefio para ascensores es el
procedimiento de evaluacién de la conformidad mediante el cual un organismo notificado evalda el sistema de
calidad de un instalador y, si procede, el disefio de los ascensores, para asegurarse de que los ascensores instalados
cumplen los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables establecidos en el anexo L.
Obligaciones del instalador

El instalador gestionard un sistema aprobado de calidad para el disefio, la fabricacion, el montaje, la instalacion, asi
como para la inspeccién final y los ensayos de los ascensores, segtin lo especificado en el punto 3, y estard sujeto a
la vigilancia a que se refiere el punto 4. La idoneidad del disefio técnico de los ascensores se habrd examinado de
conformidad con el punto 3.3.

Sistema de calidad

El instalador presentard una solicitud de evaluacién de su sistema de calidad ante el organismo notificado de su
eleccion.

Dicha solicitud comprendera:

a) el nombre y la direccion del instalador y, si la solicitud la presenta el representante autorizado, el nombre y la
direccién de este ultimo;

b) toda la informacién pertinente sobre los ascensores que vayan a instalarse, sobre todo aquella que facilite una
mejor comprensién de la relacién entre el disefio y el funcionamiento del ascensor;

¢) la documentacion relativa al sistema de calidad;
d) la documentacion técnica descrita en el anexo IV, parte B, punto 3;

e) una declaracién por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido presentada ante otro
organismo notificado.

El sistema de calidad garantizard el cumplimiento por los ascensores de los requisitos esenciales de salud y
seguridad aplicables establecidos en el anexo I. Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el
instalador figurardn en una documentacién llevada de manera sistemdtica y ordenada en forma de politicas,
procedimientos e instrucciones, todos ellos por escrito. Dicha documentacion del sistema de calidad permitird
una interpretaciéon uniforme de los programas de calidad, planes, manuales y expedientes de calidad.

En especial, incluird una descripcién adecuada de:

a) los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades y poderes del personal de gestién en lo que se
refiere al disefio y la calidad de los productos;

=

las especificaciones técnicas de disefio, incluidas las normas que se aplicardn asi como, en caso de que las
normas armonizadas pertinentes no vayan a aplicarse plenamente, los medios, incluidas otras especificaciones
técnicas pertinentes, con los que se garantizard el cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y seguridad
aplicables establecidos en el anexo ;

¢) las técnicas, procesos y acciones sistemdticas de control y verificacién del disefio que se utilizardn en el disefio
de los ascensores;

&

los exdmenes y ensayos que se realizardn al recibir suministros de materiales, de componentes y de subcon-
juntos;

o

las correspondientes técnicas, procesos y acciones sistemdticas de montaje, instalacion y control y garantia de la
calidad que se utilizardn;

f) los exdmenes y ensayos que se efectuardn antes (control de las condiciones de instalacion: hueco, ubicacién de
la mdquina, etc.), durante y después de la instalacién y que incluirdn, por lo menos, los ensayos previstos en el
punto 3.3 del anexo V;
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3.3.

3.4.

g) los expedientes de calidad, tales como los informes de inspeccidn, los datos sobre ensayos y calibracion, los
informes sobre la cualificacion del personal afectado;

h) los medios con los que se hace el seguimiento de la consecucion de la calidad deseada en materia de disefio y
producto, asi como el funcionamiento eficaz del sistema de calidad.

Examen del disefio

. Cuando el disefio no sea totalmente conforme con las normas armonizadas, el organismo notificado se asegurard

de que cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo Iy, en caso de que asi sea,
expedird al instalador un certificado de examen UE de disefio, en el que se precisen los limites de su validez y se
faciliten los datos necesarios para la identificacién del disefio aprobado.

. En caso de que el disefio no satisfaga los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables establecidos en el

anexo 1, el organismo notificado se negard a expedir un certificado de examen UE de disefio e informard de ello al
solicitante, explicando detalladamente su negativa.

El organismo notificado se mantendrd informado de los cambios en el estado de la técnica generalmente reco-
nocido que indique que el disefio aprobado ya no puede cumplir los requisitos esenciales de salud y seguridad
establecidos en el anexo I, y determinard si tales cambios requieren mds investigaciones. En ese caso, el organismo
notificado informard al instalador en consecuencia.

. El instalador mantendrd informado al organismo notificado que ha expedido el certificado de examen UE de disefio

acerca de cualquier modificacion del disefio aprobado que pueda afectar a la conformidad del mismo con los
requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo I o las condiciones de validez del certificado.
Tales modificaciones requieren una aprobacion adicional —del organismo notificado que ha expedido el certificado
de examen UE de diseio— en forma de afiadido al certificado de examen UE de disefio original.

. Cada organismo notificado informard a su autoridad notificante sobre los certificados de examen UE de disefio y/o

sobre cualquier afiadido a los mismos que haya expedido o retirado y, periédicamente o previa solicitud, pondrd a
disposicién de su autoridad notificante la lista de dichos certificados yfo afiadidos a los mismos que hayan sido
rechazados, suspendidos o restringidos de otro modo.

Cada organismo notificado informaréd a los demds organismos notificados sobre los certificados de examen UE de
disefio y[o sobre los afiadidos a los mismos que haya rechazado, retirado, suspendido o restringido de otro modo
y, previa solicitud, sobre dichos certificados y/o los afiadidos a los mismos que haya expedido.

La Comision, los Estados miembros y los demds organismos notificados podrdn, previa solicitud, obtener una
copia de los certificados de examen UE de disefio o sus afiadidos. Previa solicitud, la Comisién y los Estados
miembros podrdn obtener una copia de la documentacién técnica y los resultados de los exdmenes efectuados por
el organismo notificado.

. El instalador conservard a disposicion de las autoridades nacionales una copia del certificado de examen UE de

disefio, sus anexos y sus afiadidos, asi como la documentacién técnica durante diez afios después de la introduc-
cién del ascensor en el mercado.

Evaluacion del sistema de calidad

El organismo notificado evaluard el sistema de calidad para determinar si cumple los requisitos a que se refiere el
punto 3.2. Dard por supuesta la conformidad con dichos requisitos de los elementos del sistema de calidad que
cumplan las especificaciones pertinentes de la norma armonizada pertinente.

El equipo de auditores contard por lo menos con un miembro que posea experiencia en evaluacion de la tecnologia
de los ascensores de que se trate, asi como los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo 1.
La auditorfa incluird una visita de evaluacién a los locales del instalador y una visita a una de las obras de
instalacion.

El equipo de auditores revisard la documentacion técnica mencionada en el punto 3.1, letra d), para comprobar si
el instalador es capaz de identificar los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables establecidos en el anexo
[ y de efectuar los exdmenes necesarios a fin de garantizar que el ascensor cumple dichos requisitos.
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3.5.

4.2.

4.3.

4.4,

La decision se notificard al instalador y, en su caso, a su representante autorizado. La notificacién incluird las
conclusiones del examen y la decisién de evaluacién motivada.

El instalador se comprometerd a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de calidad tal como esté
aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y eficaz.

El instalador mantendrd informado al organismo notificado que haya aprobado el sistema de calidad de cualquier
adaptacion prevista del sistema.

El organismo notificado evaluard las adaptaciones propuestas y decidird si el sistema de calidad modificado sigue
cumpliendo los requisitos contemplados en el punto 3.2 o si es necesaria una nueva evaluacion.

Notificard su decision al instalador o, en su caso, a su representante autorizado. La notificacién incluird las
conclusiones del examen y la decisién de evaluacién motivada.

El organismo notificado colocard, o mandard colocar, su nimero de identificaciéon al lado del marcado CE, de
acuerdo con los articulos 18 y 19.

Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado

El objetivo de la vigilancia consiste en verificar que el instalador cumple debidamente las obligaciones que le
impone el sistema de calidad aprobado.

El instalador permitird la entrada del organismo notificado en los locales de disefio, fabricacion, montaje, ins-
talacion, inspeccién y ensayo y almacenamiento, a efectos de evaluacion, y le proporcionard toda la informacién
necesaria, en especial:

a) la documentacion relativa al sistema de calidad;

b) los expedientes de calidad previstos en la parte del sistema de calidad dedicada al disefio, como los resultados de
andlisis, cdlculos, ensayos;

¢) los expedientes de calidad previstos en la parte del sistema de calidad dedicada a la recepcion de suministros y a
la instalacién, como los informes de inspeccién, los datos sobre ensayos y calibracion, los informes sobre la
cualificacién del personal afectado.

El organismo notificado efectuard auditorfas periddicas a fin de asegurarse de que el instalador mantiene y aplica el
sistema de calidad, y facilitard un informe de la auditorfa al instalador.

Ademds, el organismo notificado podra efectuar visitas de improviso a los locales del instalador de un ascensor o a
un lugar de instalacion de un ascensor. En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podré efectuar o
hacer efectuar, si se considera necesario, ensayos con objeto de comprobar el buen funcionamiento del sistema de
calidad. Dicho organismo presentard al instalador un informe de la visita y, si se hubiese realizado algin ensayo, un
informe del mismo.

El instalador tendrd a disposicion de las autoridades nacionales, durante diez afios a partir de la introduccion del
ascensor en el mercado:

a) la documentacion a que se refiere el punto 3.1, letra c);

b) la documentacién técnica a que se refiere el punto 3.1, letra d);

¢) la informacién relativa a la adaptacion a que se refiere el punto 3.5, pérrafo segundo;

d) las decisiones e informes del organismo notificado a que se refieren el punto 3.5, pdrrafo cuarto, y los puntos
43y 4.4.

Cada organismo notificado informard a su autoridad notificante sobre las aprobaciones de sistemas de calidad total
expedidas o retiradas, y, periddicamente o previa solicitud, pondrd a disposicién de su autoridad notificante la lista
de aprobaciones que haya rechazado, suspendido o restringido de otro modo.
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7.2.

Cada organismo notificado informard a los demds organismos notificados sobre las aprobaciones de sistemas de
calidad que haya rechazado, suspendido o retirado y, previa solicitud, de las aprobaciones que haya expedido.

El organismo notificado conservard una copia de las aprobaciones emitidas, de sus anexos y de sus afiadidos, asi
como de la documentacién técnica, durante quince afios a partir de la fecha de su expedicion.

Previa solicitud, el organismo notificado remitird a la Comisién y a los Estados miembros una copia de las
aprobaciones de sistemas de calidad emitidas.

Marcado CE y declaracién UE de conformidad

El instalador colocard el marcado CE en la cabina de cada ascensor que satisfaga los requisitos esenciales de salud y
seguridad de la presente Directiva y, bajo la responsabilidad del organismo notificado mencionado en el punto 3.1,
el nimero de identificacién de este dltimo junto al marcado CE en la cabina de cada ascensor.

El instalador redactard una declaracion UE de conformidad para cada ascensor y mantendrd una copia de esta
declaracion a disposicién de las autoridades nacionales durante diez afios después de la introduccién del ascensor
en el mercado. Se facilitard una copia de la declaracion UE de conformidad a las autoridades competentes previa
solicitud.

Representante autorizado

Las obligaciones del instalador definidas en los puntos 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 y 7 pueden ser cjercidas por su
representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que se especifiquen en el mandato.
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ANEXO XII

CONFORMIDAD CON EL TIPO BASADA EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCION PARA

3.1.

3.2

3.3.

ASCENSORES

(Médulo D)
La conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad de la produccién para ascensores es la parte
de un procedimiento de evaluacién de la conformidad mediante la cual un organismo notificado evalda el sistema
de calidad de la produccién de un instalador con el fin de asegurarse de que los ascensores instalados son
conformes con el tipo aprobado descrito en el certificado de examen UE de tipo, o con un ascensor disefiado
y fabricado segtin un sistema de calidad aprobado de acuerdo con el anexo XI, y cumplen los requisitos esenciales
de salud y seguridad aplicables establecidos en el anexo I.

Obligaciones del instalador

El instalador gestionard un sistema aprobado de calidad para el disefio, la fabricacion, el montaje, la instalacion, asi
como para la inspeccion final y los ensayos de los ascensores, segtin lo especificado en el punto 3, y estard sujeto a
la vigilancia a que se refiere el punto 4.

Sistema de calidad

El instalador presentard una solicitud de evaluacién de su sistema de calidad ante un tdnico organismo notificado de
su eleccion.

Dicha solicitud comprendera:

a) el nombre y la direccién del instalador y, si la solicitud la presenta el representante autorizado, también el
nombre y la direccion de este tltimo;

b) toda la informacién pertinente referente a los ascensores que vayan a instalarse;
¢) la documentacion relativa al sistema de calidad;
d) la documentacién técnica de los ascensores que vayan a instalarse;

) una declaracién por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido presentada ante otro
organismo notificado.

El sistema de calidad garantizard que los ascensores satisfacen los requisitos esenciales de salud y seguridad
aplicables establecidos en el anexo I que les son aplicables.

Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el instalador figurardn en una documentacion
llevada de manera sistemdtica y ordenada en forma de politicas, procedimientos e instrucciones, todos ellos por
escrito. La documentacion del sistema de calidad permitird una interpretacion uniforme de los programas, planes,
manuales y expedientes de calidad.

En especial, incluird una descripcién adecuada de:

a) los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades y poderes del personal de gestién en lo que se
refiere a la calidad del producto;

b) las técnicas, procesos y acciones sistemdticas de fabricacion, control de la calidad y aseguramiento de la calidad
que se utilizardn;

¢) los exdmenes y ensayos que se efectuardn antes, durante y después de la instalacion;

d) los expedientes de calidad, tales como los informes de inspeccion y los datos sobre ensayos y calibracion, los
informes sobre la cualificacion del personal afectado;

e) los medios con los que se hace el seguimiento de la consecucién de la calidad requerida del producto y el
funcionamiento eficaz del sistema de calidad.

El organismo notificado evaluard el sistema de calidad para determinar si cumple los requisitos a que se refiere el
punto 3.2. Dard por supuesta la conformidad con dichos requisitos en el caso de los elementos del sistema de
calidad que cumplan las especificaciones correspondientes de la norma armonizada pertinente.

El equipo de auditores contard por lo menos con un miembro que posea experiencia en evaluacion de la tecnologia
de los ascensores de que se trate, asi como los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo 1.
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3.4.

3.4.1.

3.4.2.

4.2.

4.3.

4.4.

La auditorfa incluird una visita de evaluacién a los locales del instalador y una visita a un lugar de instalacion.

La decision se notificard al instalador. La notificacién incluird las conclusiones de la auditorfa y la decision de
evaluacién motivada.

El instalador se comprometerd a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de calidad tal como esté
aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y eficaz.

El instalador mantendréd informado al organismo notificado que haya aprobado el sistema de calidad de cualquier
cambio que se prevea en el mismo.

El organismo notificado evaluard las adaptaciones propuestas y decidird si el sistema de calidad modificado
responde atn a los requisitos contemplados en el punto 3.2 o si es necesaria una nueva evaluacion.

Notificard su decision al instalador o, en su caso, a su representante autorizado. La notificacién incluird las
conclusiones del examen y la decisién de evaluacion motivada.

El organismo notificado colocard, o mandard colocar, su niimero de identificacién al lado del marcado CE, de
acuerdo con los articulos 18 y 19.

Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado

El objetivo de la vigilancia consiste en verificar que el instalador cumple debidamente las obligaciones que le

impone el sistema de calidad aprobado.

El instalador permitird, a efectos de evaluacion, la entrada del organismo notificado en los locales de fabricacion,
montaje, instalacién, inspeccion, ensayo y almacenamiento y le proporcionard toda la informacién necesaria, en
especial:

a) la documentacion relativa al sistema de calidad;
b) la documentacion técnica;

¢) los expedientes de calidad, tales como los informes de inspeccion, los datos sobre ensayos y calibracion, los
informes sobre la cualificacion del personal afectado.

El organismo notificado efectuard auditorias periddicas a fin de asegurarse de que el instalador mantiene y aplica el
sistema de calidad, y facilitard un informe de la auditorfa al instalador.

Por otra parte, el organismo notificado podrd efectuar visitas inesperadas al instalador. En el transcurso de dichas
visitas, el organismo notificado podrd realizar o hacer realizar ensayos con objeto de comprobar el buen funcio-
namiento del sistema de calidad. Dicho organismo presentard al instalador un informe de la visita y, si se hubiese
realizado algtn ensayo, un informe del mismo.

El instalador tendrd a disposicion de las autoridades nacionales, durante un periodo de diez afios a partir de la
introduccién del ascensor en el mercado:

a) la documentacién a que se refiere el punto 3.1, letra c);
b) la documentacion técnica a que se refiere el punto 3.1, letra d);
¢) la informacién relativa a la adaptacion a que se refiere el punto 3.4.1;

d) las decisiones e informes del organismo notificado a que se refieren el parrafo segundo del punto 3.4.2 y los
puntos 4.3 y 4.4,

Cada organismo notificado informard a su autoridad notificante sobre las aprobaciones de sistemas de calidad
expedidas o retiradas, y, periédicamente o previa solicitud, pondrd a disposicion de su autoridad notificante la lista
de aprobaciones de sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido o restringido de otro modo.

Cada organismo notificado informard a los demds organismos notificados sobre las aprobaciones de sistemas de
calidad que haya rechazado, suspendido o retirado y, previa solicitud, de las aprobaciones de sistemas de calidad
que haya expedido.

Previa solicitud, el organismo notificado remitird a la Comisién y a los Estados miembros una copia de las
aprobaciones de sistemas de calidad emitidas.
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7. Marcado CE y declaracién UE de conformidad

7.1.  El instalador colocard el marcado CE en la cabina de cada ascensor que satisfaga los requisitos esenciales de salud y
seguridad de la presente Directiva y, bajo la responsabilidad del organismo notificado mencionado en el punto 3.1,
el ndmero de identificacién de este dltimo junto al marcado CE en la cabina de cada ascensor.

7.2.  El instalador redactard una declaracién UE de conformidad para cada ascensor y mantendrd una copia de esta
declaracion a disposicion de las autoridades nacionales durante diez afios después de la introduccién del ascensor
en el mercado. Se facilitard una copia de la declaracién UE de conformidad a las autoridades competentes previa
solicitud.

8. Representante autorizado

Las obligaciones del instalador definidas en los puntos 3.1, 3.4.1, 5y 7 pueden ser ejercidas por su representante
autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que se especifiquen en el mandato.
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ANEXO XIII

PARTE A

Directiva derogada con la lista de sus modificaciones sucesivas

(mencionada en el articulo 47)

Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 213 de 7.9.1995, p. 1)

Reglamento (CE) n° 1882/2003 del Parlamento Euro- Unicamente el punto 10 del anexo 1
peo y del Consejo

(DO L 284 de 31.10.2003, p. 1)

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Unicamente el articulo 24
Consejo

(DO L 157 de 9.6.2006, p. 24)

Reglamento (UE) n® 1025/2012 del Parlamento Euro- Unicamente la letra i) del articulo 26, apartado 1
peo y del Consejo

(DO L 316 de 14.11.2012, p. 12)

PARTE B

Plazos de transposicién al Derecho nacional y fechas de aplicacién

(mencionados en el articulo 45)

Directiva Plazo de transposicion Fecha de aplicacion

95/16/CE 1 de enero de 1997 1 de julio de 1997

2006/42/CE, articulo 24 29 de junio de 2008 29 de diciembre de 2009
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ANEXO XIV

TABLA DE CORRESPONDENCIAS

Directiva 95/16/CE

Presente Directiva

Articulo

—_

Articulo

—_

—_

Articulo

Articulo

—_

Articulo

—_

—_

Articulo

—_

Articulo

—_

Articulo

Articulo

—_

—_

Articulo

—_

Articulo

—_

Articulo

Articulo 2

Articulo 2

Articulo 2

Articulo 2

Articulo 2

Articulo 2

Articulo 3,

Articulo 3

Articulo 4,

Articulo 4,

Articulo 5

Articulo 6

Articulo 6,
Articulo 7,
Articulo 7,
Articulo 7,
Articulo 7,

Articulo 7,

apartado 1

apartado 2, parrafo primero

apartado 2, pérrafo segundo

apartado 2, pérrafo tercero

apartado 3

apartado 4, péarrafo primero, primer guion
apartado 4, parrafo primero, segundo guion
apartado 4, pérrafo primero, cuarto guion
apartado 4, parrafo primero, quinto guion
apartado 4, pérrafo segundo

apartado 4, pérrafo tercero

apartado 5

apartado 1, primer guion
apartado 1, segundo guion
apartado 2

apartado 3

apartado 4

apartado 5

parrafo primero

parrafo segundo

apartado 1

apartado 2

apartado 1

apartados 1y 2

apartados 3 y 4

apartado 1, parrafo primero
apartado 1, pdrrafo segundo
apartado 2, pérrafo primero
apartado 3

apartado 4

Articulo
Articulo
Articulo

Articulo

Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo

Articulo

—

—_

2

—

—

2

2

2

2

apartado 1, pdrrafo primero
apartado 1, pérrafo segundo
apartado 1

apartado 1

apartado 2
apartado 6
apartado 5
apartado 7

apartado 3

16, apartado 3

16, apartado 4

1,

2

4

4

6

6

3

3

1 1

Nad

apartado 3
apartado 1
apartado 1
apartado 2
apartado 1
apartado 2
apartado 3
apartado 2
apartado 1
apartado 2

apartado 1

Articulos 7 a 14

Articulo 14

Articulo
Articulo
Articulo

Articulo

Articulo

42

38, apartado 1

38, apartado 5

39, apartado 3

40, apartado 4
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Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo

Articulo

Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo

Anexo |

8, apartado 1, letra a)
8, apartado 1, letras b) y ¢)
8, apartado 2

8, apartado 3, primer y tercer guiones

8, apartado 3, segundo guion

8, apartado 4

8, apartado 5

9, apartado 1

9, apartado 2

9, apartado 3

10, apartado 1

10, apartado 2

10, apartado 3

10, apartado 4, letra a)
10, apartado 4, letra b)

11

15, apartados 1y 2
15, apartado 3
16

17

Anexo II, parte A

Anexo II, parte B

Anexo III

Anexo IV

Anexo V, parte A

Anexo V, parte B

Anexo VI

Anexo VII

Anexo VIII

Anexo IX

Articulo 15

Articulo 16
Articulo 17, apartado 2, y articulo 19, apartado 3

Articulo 7, apartado 3

Articulo 12

Articulo 20

Articulo 30, apartado 1

Articulo 19, apartado 1

Articulo 41, apartado 1, letra a)

Articulo 43

Articulo 45, apartado 2
Articulo 46

Articulo 49

Anexo |

Anexo I, parte A
Anexo I, parte B
Articulo 18

Anexo II

Anexo IV, parte A
Anexo IV, parte B

Anexo V

Anexo VI

Anexo VII
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— Anexo XIII
— Anexo XIV
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DECLARACION DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo considera que solo cuando —y en la medida en que— un acto de ejecucién en el
sentido del Reglamento (UE) n® 182/2011 sea objeto de un examen en las reuniones de los comités, estos
pueden ser considerados «comités de comitologia», de conformidad con el anexo I del Acuerdo marco sobre
las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comision Europea. Por lo tanto, las reuniones de los comités
entran en el ambito de aplicacién del punto 15 del Acuerdo marco cuando —y en la medida en que— se
examinen otros temas.
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