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Assumpte: Instruccié 8-05 DGEMSI. Sobre ascensors (espai de seguretat en els
extrems del recorregut)

Per al vostre coneixement i als efectes adients us trameto, adjunta, copia de la Instruccié
8/05 DGEMSI.
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INSTRUCCIO 8/05 DGEMSI

per la qual s’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves
instal-lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi
en els extrems del recorregut

El Reial decret 1314/1997, d'1 d'agost (BOE 30.09.1997), d'aplicacié de la Directiva
95/16/CE, sobre ascensors, estableix en I'apartat 2.2 de I'annex | (requisits essencials de
seguretat i salut) que els ascensors han de disposar d'un espai lliure o refugi en les posicions
extremes del recorregut, i només en casos excepcionals, amb la possibilitat d’acord o
aprovacioé per I'Administracié, es poden preveure altres mitjans apropiats per evitar el risc
d'aixafament.

La publicacié en data 12.04.2005 de la Circular del Ministeri d’'Industria, Turisme i Comerg,
aclareix diversos aspectes referents al punt 2.2 de I'annex | esmentat, pel que fa a considerar .
com a unic cas excepcional la instal-lacié dels esmentats ascensors en edificis existents,
I'aprovacié prévia de I'érgan competent de la comunitat autdbnoma corresponent, i la atribucié
de responsabilitat de les mesures substitutories adoptades en el disseny de I'ascensor.

Aixd6 fa convenient, un cop determinats els criteris a seguir, definir un procediment
administratiu especific per a la posada en servei d'ascensors en aquesta situacio,
complementant el que disposa I'Ordre del Departament d’Industria, Comerg i Turisme de 31
de maig de 1999 (DOGC 11.06.1999), que en el seu article 5 especifica el procediment
administratiu per a la posada en servei d’ascensors amb marcatge CE.

En conseqiiéncia, en exercici de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:

Article 1
Camp d’aplicacié

Aquesta Instruccid és d'aplicacié a les noves instal-lacions d’ascensors, és a dir, ascensors
amb marcatge CE, en edificis existents que no disposin d’espai lliure de seguretat o refugi en
les posicions extremes del recorregut de I'ascensor.

S'entén, a efectes d’aquesta Instruccid, que un ascensor no disposa d’'espai lliure de
seguretat o refugi quan no compleix integrament les prescripcions indicades en l'apartat 5.7
de les normes harmonitzades UNE-EN 81-1 i UNE-EN 81-2

Resten exclosos de la present Instruccié els edificis de nova planta.
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Article 2
Procediment administratiu per a la posada en servei

2.1 Abans de linici de I'execucié de la instal-lacié, el titular de I'ascensor, o I'empresa
instal-ladora en representacié seva, ha de presentar en el servei territorial competent del
Departament de Treball i Industria (DTI) una sol-licitud d'aprovacié per a ascensor sense
espais lliures o refugis extrems , adjuntant-hi la documentacié segiient:

a) Expedient técnic de I'ascensor segons I'annex 1 de I'Ordre DICT de 31 de maig de
1999, que incloura a més:

- Un apartat justificant I'antiguitat de I'edifici, el lloc d'ubicacié de l'ascensor dins
I'edifici, i la impossibilitat técnica o legal d’adoptar en l'edifici els espais lliures o
refugis indicats en el punt 2.2 de I'annex | del RD 1314/1997

— Descripcio de les mesures substitutories de seguretat introduides en el disseny de
l'ascensor per desviacié de les normes harmonitzades UNE-EN 81-1 i UNE-EN
81-2, justificant que comporten una seguretat equivalent a la del punt 2.2 de
'annex | esmentat, i de la resta de requisits essencials de seguretat que siguin
d’aplicacio.

En cas que el projecte de norma europea prEN 81-21, referent a ascensors en
edificis existents, esdevingui norma harmonitzada, sera suficient en els ascensors
que s’hi acullin justificar que les mesures substitutories compleixen les
prescripcions de I'esmentada norma harmonitzada, en comptes de justificar les
desviacions respecte les normes harmonitzades UNE-EN 81-1 i UNE-EN 81-2

b) Informe facultatiu d'un arquitecte o titulat competent, visat pel collegi oficial
corresponent, justificant I'antiguitat de I'edifici, el lloc d’'ubicacio de l'ascensor dins
I'edifici, i la impossibilitat técnica o legal d’adoptar en I'edifici els espais lliures o refugis
indicats en el punt 2.2 de I'annex | del RD 1314/1997

2.2 El servei territorial competent del DTl estudiara I'expedient de sol-licitud d’aprovaci6 i
podra denegar aquesta raonadament si estima que no esta suficientment justificada la
impossibilitat técnica o legal d’adoptar en I'edifici els espais lliures o refugis indicats en el punt
2.2 de I'annex | del RD 1314/1997 en I'ascensor i edifici de que es tracti.

En cas contrari, el servei competent del DTI elaborara un informe favorable a la sol-licitud, i
juntament amb l'expedient, el trametra tot seguit a la Subdireccié general de Seguretat
Industrial perque aquesta dicti la resolucio pertinent.

2.3 Les mesures substitutories concretes adoptades en 'ascensor, quant a la seva idoneitat,
eficacia de funcionament i compliment dels requisits essencials de seguretat del RD
1314/1997, sén responsabilitat de linstal-lador i de I'organisme notificat que intervingui en el
marcatge CE de I'ascensor.

Av. Diagonal, 405 bis 2
08008 Barcelona

Teléfon (93) 484 93 90

Telefax (93) 484 93 04

ncliment@gencat.net



N Generalitat de Catalunya
) Departament de Treball i Industria
Direccié General d’Energia, Mines

i Seguretat Industrial
Subdireccié General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d’Instal.lacions

2.4 Un cop executada la instal-laci6 i realitzat el control final de I'ascensor per l'instal-lador o
I'organisme notificat, segons escaigui, l'interessat presentara a una EIC la documentacié per
a la posada en servei prevista en l'article 5 de I'Ordre DICT, afegint-hi copia de la resolucié
de la Subdireccié general de Seguretat Industrial indicada en I'apartat 2.2. L’'EIC procedira tot
seguit com s’indica en la mateixa Ordre.

2.5 L'EIC receptora de la documentacid, en cas de tractar-se d’'un ascensor instal-lat segons
els procediments d'avaluacié de. la conformitat dels annexos XIl, Xlll o XIV del RD
1314/1997, efectuara el control de I'expedient técnic i de la instal-laci6, incloses les mesures
substitutdries adoptades, previst en el punt 7 de la Instruccié 6/99 DGCSI sobre el protocol
d’actuacié de les EIC (100% de percentatge de control).

Disposicions transitories

1. En general, tots els ascensors nous que s'instal-lin a partir de la data d’entrada en vigor
d’aquesta Instrucci6 hauran de disposar d’espai lliure de seguretat, independentment de
que el projecte arquitectonic de I'edifici hagi estat visat pel col-legi oficial corresponent
abans de la data esmentada. Aixd comportara, si escau, una modificacié del projecte.

2. Excepcionalment, per als ascensors ubicats en edificis amb projecte arquitectonic visat
abans de la data d’entrada en vigor d’aquesta Instruccié que es trobin en un estat molt
avancat de construccio, i que el compliment de disposar d'espai lliure de seguretat suposi
una relacié mitjans necessaris/costos estimats desproporcionada, es podra presentar, en
el termini de 3 mesos a partir de I'aprovacié d'aquesta Instruccié, la sol-licitud d’aprovacio
indicada en l'article 2 d’aquesta Instruccid, a la qual s'acompanyara, a més a més de la
documentacié esmentada en el mateix article 2, un informe de I'arquitecte director d'obra
on es quantifiqui: a) el grau de d'avangament de la construccio, i b) la relacié mitjans
necessaris/costos estimats per poder disposar d’espai lliure de seguretat.

Disposici6 final

Aquesta Instruccié entrara en vigor a la data de la seva aprovacio.
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Josep Isern i Sitja
Director general d’'Energia, Mines i Seguretat Industrial
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